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فهرست صفحات دفترچه طراحی

402110069دفترچه طراحی طرح با شماره 

عنوان طرح
احداث شبکه و نصب ترانس جهت کاهش بار ترانس 11228 

بدرخواست منطقه - ش ن 916 / 176

 شرکت توزیع نیروی برق استان قم



منطقه 1

احداث شبکه و نصب ترانس جهت کاهش بار ترانس 11228 بدرخواست منطقه - ش ن 916 
176 /

طراح

شماره طرح

شماره درخواست

محمد مصطفی زند

7:40 1402/4/24
تاریخ صدور طرح

نام امور

عنوان طرح

402110069

دفترچه طراحی

 شرکت توزیع نیروی برق استان قم

دیماند محاسباتی



نوع المان
کامنت

پایه ف ض

800 متري بتونی گرد 9پایه 

600 متري بتونی گرد 15پایه 

1000 متري بتونی گرد 15پایه 

 پایه ف م

خط هوایی ف ض

خط هوایی ف م

ترانسفورماتور توزیع

تابلو ف ض

مقره ف م

مقره ف ض

خط زمینی ف ض

کابل خودنگهدار ف ض

کات اوت

ابتداي فیدر ف ض

پست هوایی

چراغ روشنایی

شین فشار ضعیف

مقره نیم شیار

ترمینال کابل خودنگهدار ف ض

احداث شبکه و نصب ترانس جهت کاهش بار ترانس 11228 بدرخواست منطقه - ش ن عنوان :

روستای جنت اباد آدرس:

0فاصله دار : 0روکشدار : ACSR23 :0خودنگهدار : 

0زمینی :  40خودنگهدار : 44511 مس : 

0زمینی : 

315تعداد مشترک :

آلومینیم : 

مجموع ظرفیت :

 شرکت توزیع نیروی برق استان قم

منطقه 1

راست : چپ : پایین : بالا :  0شماره :  402110069شماره طرح : 

طراح
محمد مصطفی زند

رییس اداره طراحی
مجتبی لطفی



نوع المان
کامنت

پایه ف ض

800 متري بتونی گرد 9پایه 

600 متري بتونی گرد 15پایه 

1000 متري بتونی گرد 15پایه 

 پایه ف م

خط هوایی ف ض

خط هوایی ف م

ترانسفورماتور توزیع

تابلو ف ض

مقره ف م

مقره ف ض

خط زمینی ف ض

کابل خودنگهدار ف ض

کات اوت

ابتداي فیدر ف ض

پست هوایی

چراغ روشنایی

شین فشار ضعیف

مقره نیم شیار

ترمینال کابل خودنگهدار ف ض

احداث شبکه و نصب ترانس جهت کاهش بار ترانس 11228 بدرخواست منطقه - ش ن عنوان :

روستای جنت اباد آدرس:

0فاصله دار : 0روکشدار : ACSR23 :0خودنگهدار : 

0زمینی :  40خودنگهدار : 44511 مس : 

0زمینی : 

315تعداد مشترک :

آلومینیم : 

مجموع ظرفیت :

 شرکت توزیع نیروی برق استان قم

منطقه 1

راست : چپ : پایین : بالا :  0شماره :  402110069شماره طرح : 

طراح
محمد مصطفی زند

رییس اداره طراحی
مجتبی لطفی



نوع المان
کامنت

پایه ف ض

800 متري بتونی گرد 9پایه 

600 متري بتونی گرد 15پایه 

1000 متري بتونی گرد 15پایه 

 پایه ف م

خط هوایی ف ض

خط هوایی ف م

ترانسفورماتور توزیع

تابلو ف ض

مقره ف م

مقره ف ض

خط زمینی ف ض

کابل خودنگهدار ف ض

کات اوت

ابتداي فیدر ف ض

پست هوایی

چراغ روشنایی

شین فشار ضعیف

مقره نیم شیار

ترمینال کابل خودنگهدار ف ض

احداث شبکه و نصب ترانس جهت کاهش بار ترانس 11228 بدرخواست منطقه - ش ن عنوان :

روستای جنت اباد آدرس:

0فاصله دار : 0روکشدار : ACSR23 :0خودنگهدار : 

0زمینی :  40خودنگهدار : 44511 مس : 

0زمینی : 

315تعداد مشترک :

آلومینیم : 

مجموع ظرفیت :

 شرکت توزیع نیروی برق استان قم

منطقه 1

راست : چپ : پایین : بالا :  شماره :  402110069شماره طرح : 

طراح
محمد مصطفی زند

رییس اداره طراحی
مجتبی لطفی



نوع المان
کامنت

پایه ف ض

800 متري بتونی گرد 9پایه 

600 متري بتونی گرد 15پایه 

1000 متري بتونی گرد 15پایه 

 پایه ف م

خط هوایی ف ض

خط هوایی ف م

ترانسفورماتور توزیع

تابلو ف ض

مقره ف م

مقره ف ض

خط زمینی ف ض

کابل خودنگهدار ف ض

کات اوت

ابتداي فیدر ف ض

پست هوایی

چراغ روشنایی

شین فشار ضعیف

مقره نیم شیار

ترمینال کابل خودنگهدار ف ض

احداث شبکه و نصب ترانس جهت کاهش بار ترانس 11228 بدرخواست منطقه - ش ن عنوان :

روستای جنت اباد آدرس:

0فاصله دار : 0روکشدار : ACSR23 :0خودنگهدار : 

0زمینی :  40خودنگهدار : 44511 مس : 

0زمینی : 

315تعداد مشترک :

آلومینیم : 

مجموع ظرفیت :

 شرکت توزیع نیروی برق استان قم

منطقه 1

راست : چپ : پایین : بالا :  شماره :  402110069شماره طرح : 

طراح
محمد مصطفی زند

رییس اداره طراحی
مجتبی لطفی



نوع المان
کامنت

پایه ف ض

800 متري بتونی گرد 9پایه 

600 متري بتونی گرد 15پایه 

1000 متري بتونی گرد 15پایه 

 پایه ف م

خط هوایی ف ض

خط هوایی ف م

ترانسفورماتور توزیع

تابلو ف ض

مقره ف م

مقره ف ض

خط زمینی ف ض

کابل خودنگهدار ف ض

کات اوت

ابتداي فیدر ف ض

پست هوایی

چراغ روشنایی

شین فشار ضعیف

مقره نیم شیار

ترمینال کابل خودنگهدار ف ض

احداث شبکه و نصب ترانس جهت کاهش بار ترانس 11228 بدرخواست منطقه - ش ن عنوان :

روستای جنت اباد آدرس:

0فاصله دار : 0روکشدار : ACSR23 :0خودنگهدار : 

0زمینی :  40خودنگهدار : 44511 مس : 

0زمینی : 

315تعداد مشترک :

آلومینیم : 

مجموع ظرفیت :

 شرکت توزیع نیروی برق استان قم

منطقه 1

راست : چپ : پایین : بالا :  شماره :  402110069شماره طرح : 

طراح
محمد مصطفی زند

رییس اداره طراحی
مجتبی لطفی



نوع المان
کامنت

پایه ف ض

800 متري بتونی گرد 9پایه 

600 متري بتونی گرد 15پایه 

1000 متري بتونی گرد 15پایه 

 پایه ف م

خط هوایی ف ض

خط هوایی ف م

ترانسفورماتور توزیع

تابلو ف ض

مقره ف م

مقره ف ض

خط زمینی ف ض

کابل خودنگهدار ف ض

کات اوت

ابتداي فیدر ف ض

پست هوایی

چراغ روشنایی

شین فشار ضعیف

مقره نیم شیار

ترمینال کابل خودنگهدار ف ض

احداث شبکه و نصب ترانس جهت کاهش بار ترانس 11228 بدرخواست منطقه - ش ن عنوان :

روستای جنت اباد آدرس:

0فاصله دار : 0روکشدار : ACSR23 :0خودنگهدار : 

0زمینی :  40خودنگهدار : 44511 مس : 

0زمینی : 

315تعداد مشترک :

آلومینیم : 

مجموع ظرفیت :

 شرکت توزیع نیروی برق استان قم

منطقه 1

راست : چپ : پایین : بالا :  0شماره :  402110069شماره طرح : 

طراح
محمد مصطفی زند

رییس اداره طراحی
مجتبی لطفی



توضیحات تکمیلی

رعایت الزامات هماهنگی اجرای پروژه ها طبق نامه شماره 17/12597/د.

برکناری یک اصله پایه از نقطه 5 - برکناری شبکه فشار ضعیف هوایی از نقطه 6 الی 9 -  بازو چراغ پایه برکنار شده به پایه احداث 
منتقل شود  - جهت نصب پایه ها هماهنگی با اداره طرح الزامیست

نصب پایه های پیشنهادی مطابق طرح - احداث شبکه فشار متوسط هوایی با سیم  ACSR 73/6  طبق آرایش پیوست - نصب یکدستگاه 
ترانس با قدرت 315 کاوآ از نوع کم تلفات بهمراه تابلو توزیع و متعلقات قید شده در نقطه 9 -  احداث شبکه فشار ضعیف زمینی با کابل 
آلومینیوم )25*4(+)70+150*3 ( 3 بسمت پایه فشار متوسط و )25*4(+)70+150*3(1 بسمت پایه فشار ضعیف - احداث 3 مدار 

کابل خودنگهدار 25+95+95*3  از نقطه 6 الی 9  ) با رعایت حریم شبکه بالاترین نقطه پایه ها مهار شود ( -   با هماهنگی اداره 
کنترل و نظارت جمپر ها اصلاح شود

جوشکاری پیچ و مهره های ترانسفورماتور و سکو الزامی می باشد.

توضیحات تکمیلی طرح 402110069 شرکت توزیع نیروی برق استان قم شماره طرح: 

رییس اداره طراحی
مجتبی لطفی

طراح
محمد مصطفی زند

9



پایه ها تصویر آرایش نوع آرایش

6 - 9 آرایش پیشنهادی --  شبکه انتهایی 
کابل خ

9
آرایش پیشنهادی -- آرایش انتهایی 

کابل خودنگهدار فشار ضعیف با پایه 
H

9 آرایش پیشنهادی -- آرایش366-2

مشخصات آرایش ها  شرکت توزیع نیروی برق استان قم

منطقه 1
402110069 شماره طرح: 

رییس اداره طراحی
مجتبی لطفی

طراح
محمد مصطفی زند

10



پایه ها تصویر آرایش نوع آرایش

13 آرایش پیشنهادی -- آرایش366

10 - 11 آرایش پیشنهادی -- پرچمی با ک 
2/44 بازویی

12 آرایش پیشنهادی -- تیاف 2 مقره 
تودلی

9 آرایش پیشنهادی -- دداند انتهایی 
پرچمی 2.44

مشخصات آرایش ها  شرکت توزیع نیروی برق استان قم

منطقه 1
402110069 شماره طرح: 

رییس اداره طراحی
مجتبی لطفی

طراح
محمد مصطفی زند

11



پایه ها تصویر آرایش نوع آرایش

تابلو --تابلوی فشارضعیف630 
آمپری مطابق مشخصات مندرج 

درپیوست با کلیدفیوزگردان

ترانس -- 315

مشخصات آرایش ها  شرکت توزیع نیروی برق استان قم

منطقه 1
402110069 شماره طرح: 

رییس اداره طراحی
مجتبی لطفی

طراح
محمد مصطفی زند

12



Y(m) X(m) آرایش اضافی آرایش اصلی قدرت پایه ارتفاع پایه نوع پایه شماره

3818927 506382 12 متر پایه گرد 1

3818972 506364 9 متر H پایه 2

3819009 506390 9 متر H پایه 3

3819042 506405 9 متر H پایه 4

3819062 506415 400 9 متر H پایه 5

3819094 506423 شبکه انتهایی کابل خ  9 متر H پایه 6

3818924 506341 9 متر H پایه 7

3818941 506324 9 متر H پایه 8

3819080 506422  ,آرایش366-2شبکه انتهایی کابل خ,آرایش 
H انتهایی کابل خودنگهدار فشار ضعیف با پایه دداند انتهایی پرچمی 2.44 1000 15 متر پایه گرد 9

3819037 506404 پرچمی با ک 2/44 بازویی 600 15 متر پایه گرد 10

3818989 506377 پرچمی با ک 2/44 بازویی 600 15 متر پایه گرد 11

3818940 506345 تیاف 2 مقره تودلی 1000 15 متر پایه گرد 12

3819077 506421 366آرایش 800 9 متر پایه گرد 13

3818909 506359 12 متر H پایه

مشخصات پایه  ها  شرکت توزیع نیروی برق استان قم

منطقه 1
402110069 شماره طرح: 

رییس اداره طراحی
مجتبی لطفی

طراح
محمد مصطفی زند

13



Y(m) X(m) آرایش اضافی آرایش اصلی قدرت پایه ارتفاع پایه نوع پایه شماره

3818907 506361 12 متر H پایه

مشخصات پایه  ها  شرکت توزیع نیروی برق استان قم

منطقه 1
402110069 شماره طرح: 

رییس اداره طراحی
مجتبی لطفی

طراح
محمد مصطفی زند

14



جمع حمل و نقل دستمزد قیمت جنس واحد تعداد تجهیز/فعالیت کد تجهیز/فعالیت ردیف

33,588,000 0 1,588,000 32,000,000 سري 1 برقگیر20کیلوولت10کیلوآمپرباقطع کننده )disconector( سری سه تائی با مقره 
سیلیکونی

33 1

276,000 0 118,000 158,000 عدد 2 بست گالوانیزه لوله ازتسمه300*30*5 317 2

1,440,000 0 0 1,440,000 عدد 8 پیچ ومهره 325*16)میلیمتر-گالوانیزه ( 231039606 3

2,760,000 0 0 2,760,000 عدد 12 پیچ ومهره450 *16)میلیمتر-گالوانیزه ( 2310248083 4

2,240,000 0 0 2,240,000 عدد 8 پیچ ومهره550 *16)میلیمتر-گالوانیزه ( 2310248085 5

600,000 0 0 600,000 عدد 12 پیچ ومهره60*12)میلیمتر-گالوانیزه ( 2310279041 6

513,098,000 0 13,098,000 500,000,000 عدد 1 تابلوی فشارضعیف630 آمپری مطابق مشخصات مندرج درپیوست با کلیدفیوزگردان 667009804 7

1,979,434,661 0 25,362,000 1,954,072,661 دستگاه 1 ترانسفورماتور کم تلفات سه فاز 315 کاوا 67000653 8

24,674,000 0 974,000 23,700,000 دستگاه 1 تشتک زیر تابلوی توزیع 2816578421 9

2,576,000 0 680,000 1,896,000 عدد 4 حائل کنسول )تسمه گالوانیزه گرم سوراخکاری شده (به ابعاد700*30*5 300043305 10

1,770,000 0 1,770,000 0 متر 1 حفر چاه نول درزمین دج وپر نمودن آن و حمل  خاک مازاد )مترطول( 304005408 11

آنالیز مصالح طرح منطقه 1

احداث پستهای فشار متوسط هوائی )300( - برقراری دستورکار : 

402110069 شماره طرح: 
 شرکت توزیع نیروی برق استان قم

رییس اداره طراحی
مجتبی لطفی

طراح
محمد مصطفی زند



جمع حمل و نقل دستمزد قیمت جنس واحد تعداد تجهیز/فعالیت کد تجهیز/فعالیت ردیف

36,219,000 0 3,219,000 33,000,000 عدد 1 سکوی کامل ترانس با گالوانیزه گرم وکلیه اتصالات وپیچ ومهره هاحدود127کیلوگرم 
)جهت ترانس 315به بالا()8تیکه (

31 12

5,520,000 0 600,000 4,920,000 متر 12 XLPE سیم روکش دارآلومینیوم فولاد مینک  باروکش 680003010 13

94,668,000 0 7,308,000 87,360,000 متر 84 کابل پروتودور)PVC(آلومینیومی240*1 76 14

2,802,000 0 282,000 2,520,000 متر 6 کابل پروتودور)PVC(آلومینیومی95*1 72 15

50,190,000 0 1,590,000 48,600,000 متر 30 کابل پروتودور)PVC(مسی50*1 683000701 16

14,280,000 0 700,000 13,580,000 عدد 14 کابلشو بی متال نمره 240 فول 8941 17

3,480,000 0 360,000 3,120,000 عدد 12 کابلشوی پرسی مسی  نمره 50 )با پرس هیدرولیک( 3223 18

19,738,000 0 1,410,000 18,328,000 سري 1 کات اوت فیوز 200آمپرهمراه بافیوزالمنت ومقره باخزش فازبه زمین 330میلی متر )یک 
فاز(

17103460411 19

3,792,000 0 0 3,792,000 عدد 3 کاور برق گیر 777888754 20

1,350,000 0 0 1,350,000 عدد 3 کاور بوشینگ ترانس فشارقوی 20042 21

3,414,000 0 0 3,414,000 عدد 3 کلمپ آلومینیومی انتهائی  35 تا70 262011500 22

13,600,000 0 1,800,000 11,800,000 عدد 2 کنسول افقی 2.44متری )گالوانیزه گرم به قطر 75میکرون  ازنبشی نمره 7*70*70با 
وزن 18کیلوگرم(

121000806 23

آنالیز مصالح طرح منطقه 1

احداث پستهای فشار متوسط هوائی )300( - برقراری دستورکار : 

402110069 شماره طرح: 
 شرکت توزیع نیروی برق استان قم

رییس اداره طراحی
مجتبی لطفی

طراح
محمد مصطفی زند



جمع حمل و نقل دستمزد قیمت جنس واحد تعداد تجهیز/فعالیت کد تجهیز/فعالیت ردیف

11,559,000 0 183,000 11,376,000 متر 3 لوله پلی اتیلن فشارمتوسط با قطر خارجی 200میلی متر-فشار6بار-ضخامت لوله 
11.4میلی متر-وزن لوله 6.79کیلوگرم درمتر

805555 24

30,000,000 0 0 30,000,000 عدد 4 میله ارت استیل 316 ضد زنگ نمره 16 به طول 1.5 متر 15151515 25

1,600,000 0 1,600,000 0 عدد 2 هزینه اجرای سیستم اتصال زمین با میله 282000 26

2,854,668,661 0 62,642,000 2,792,026,661 جمع

آنالیز مصالح طرح منطقه 1

احداث پستهای فشار متوسط هوائی )300( - برقراری دستورکار : 

402110069 شماره طرح: 
 شرکت توزیع نیروی برق استان قم

رییس اداره طراحی
مجتبی لطفی

طراح
محمد مصطفی زند



جمع حمل و نقل دستمزد قیمت جنس واحد تعداد تجهیز/فعالیت کد تجهیز/فعالیت ردیف

39,404,000 0 18,904,000 20,500,000 عدد 4 آماده سازی فونداسیون )چاله(پایه بتونی14/800- 15/600 - 15/800 و 15/1000 285555 1

1,736,000 0 424,000 1,312,000 اصله 4 اپوکسی کردن پایه های 12 متری بتنی ) موم پرایمر ( 12000560011 2

298,000,000 0 28,000,000 270,000,000 اصله 2 پایه بتنی گرد 15/1000 65333321 3

253,000,000 0 21,000,000 232,000,000 اصله 2 پایه بتونی گردباکشش 600کیلوگرم وارتفاع 15متر 1200082001 4

975,000 0 225,000 750,000 عدد 3 پلاک نبشی 12000900 5

2,280,000 0 0 2,280,000 عدد 12 پیچ ومهره 350*16)میلیمتر-گالوانیزه ( 231039607 6

1,150,000 0 0 1,150,000 عدد 5 پیچ ومهره450 *16)میلیمتر-گالوانیزه ( 2310248083 7

3,060,000 0 0 3,060,000 عدد 12 پیچ ومهره500 *16)میلیمتر-گالوانیزه ( 2310248084 8

1,000,000 0 0 1,000,000 عدد 20 پیچ ومهره60*12)میلیمتر-گالوانیزه ( 2310279041 9

31,884,000 0 5,340,000 26,544,000 عدد 6 حائل از کنسول افقی 1.5متری )گالوانیزه گرم به قطر 75میکرون  ازنبشی نمره 
6*60*60با وزن 8.15کیلوگرم(

691007102 10

7,728,000 0 2,040,000 5,688,000 عدد 12 حائل کنسول )تسمه گالوانیزه گرم سوراخکاری شده (به ابعاد700*30*5 300043305 11

آنالیز مصالح طرح منطقه 1

احداث خطوط فشار متوسط هوائی )400( - برقراری دستورکار : 

402110069 شماره طرح: 
 شرکت توزیع نیروی برق استان قم

رییس اداره طراحی
مجتبی لطفی

طراح
محمد مصطفی زند



جمع حمل و نقل دستمزد قیمت جنس واحد تعداد تجهیز/فعالیت کد تجهیز/فعالیت ردیف

1,732,000 0 468,000 1,264,000 عدد 2 حائل کنسول پایه های گرد 187 12

135,814,214 0 5,298,176 130,516,038 کیلوگرم 129.2238 سیم آلومینیوم فولادمینک 680004005 13

4,551,000 0 0 4,551,000 عدد 3 کلمپ آلومینیومی انتهائی  95 تا185 262004406 14

1,137,000 0 0 1,137,000 عدد 3 کلمپ آلومینیومی دوپیچه  35 تا70 262006603 15

2,370,000 0 0 2,370,000 عدد 3 کلمپ دو پیچه اکسترود شده 23460987 16

40,800,000 0 5,400,000 35,400,000 عدد 6 کنسول افقی 2.44متری )گالوانیزه گرم به قطر 75میکرون  ازنبشی نمره 7*70*70با 
وزن 18کیلوگرم(

121000806 17

53,200,000 0 7,700,000 45,500,000 عدد 7 کنسول افقی 2.44متری )گالوانیزه گرم به قطر 75میکرون  ازنبشی نمره 8*80*80( 1210008061 18

20,871,000 0 1,971,000 18,900,000 عدد 9 مقره سوزنی سیلیکون رابر 1750 19

14,934,000 0 2,334,000 12,600,000 عدد 6 مقره سیلیکون رابرکششی 176 20

1,518,000 0 0 1,518,000 سري 6 ملحقات مقره های سیلیکون رابر)شامل رکاب، Uبولت و.....( 1761 21

917,144,214 0 99,104,176 818,040,038 جمع

آنالیز مصالح طرح منطقه 1

احداث خطوط فشار متوسط هوائی )400( - برقراری دستورکار : 

402110069 شماره طرح: 
 شرکت توزیع نیروی برق استان قم

رییس اداره طراحی
مجتبی لطفی

طراح
محمد مصطفی زند



جمع حمل و نقل دستمزد قیمت جنس واحد تعداد تجهیز/فعالیت کد تجهیز/فعالیت ردیف

359,000 0 138,000 221,000 عدد 1 اتریه)ابعاد تسمه5*40 میلیمتر گالوانیزه( 178500309 1

1,104,000 0 472,000 632,000 عدد 8 بست گالوانیزه لوله ازتسمه300*30*5 317 2

1,000,000 0 0 1,000,000 متر 1 روکش ریکم 150/60 200427 3

85,284,000 0 4,644,000 80,640,000 متر 36 کابل پروتودور)PVC(یا XLPEآلومینیمی150+70*3 67 4

12,348,000 0 1,548,000 10,800,000 متر 18 کابل پروتودور)PVC( آلومینیومی 25*4 18999000 5

2,120,000 0 120,000 2,000,000 عدد 4 کابلشو فول بی متال نمره 70 6910070 6

8,640,000 0 480,000 8,160,000 عدد 12 کابلشو فول بی متال نمره150 6910150 7

2,400,000 0 240,000 2,160,000 عدد 8 کابلشو فول بی متال نمره25 6910025 8

3,879,000 0 183,000 3,696,000 متر 3 لوله پلی اتیلن فشارضعیف با قطر خارجی110میلی متر-فشار6بار-ضخامت لوله 6.3میلی 
متر-وزن لوله 2.08کیلوگرم درمتر

785555 9

0 --- 3 لوله پلی اتیلن فشارقوی به قطر 200میلیمتر 290 10

117,134,000 0 7,825,000 109,309,000 جمع

آنالیز مصالح طرح منطقه 1

احداث خطوط فشار ضعیف زمینی )510( - برقراری دستورکار : 

402110069 شماره طرح: 
 شرکت توزیع نیروی برق استان قم

رییس اداره طراحی
مجتبی لطفی

طراح
محمد مصطفی زند



جمع حمل و نقل دستمزد قیمت جنس واحد تعداد تجهیز/فعالیت کد تجهیز/فعالیت ردیف

9,080,000 0 2,880,000 6,200,000 اصله 1 پایه بتونی 9/400 چهارگوش )آرماتورنمره 14با وزن تقریبی 88کیلوگرم ( 120000209 1

9,690,000 0 2,211,600 7,478,400 متر 38 کابل خودنگهدارآلومینیوم)مسنجر( 25+)روشنائی(16+)نول(50+)فاز(70*3 11111113 2

18,770,000 0 5,091,600 13,678,400 جمع

آنالیز مصالح طرح منطقه 1

احداث خطوط فشار ضعیف هوائی و روشنائی معابر )900( - برکناری دستورکار : 

402110069 شماره طرح: 
 شرکت توزیع نیروی برق استان قم

رییس اداره طراحی
مجتبی لطفی

طراح
محمد مصطفی زند



جمع حمل و نقل دستمزد قیمت جنس واحد تعداد تجهیز/فعالیت کد تجهیز/فعالیت ردیف

800,000 0 800,000 0 انشعاب 4 بازوبستن انشعابات سه فاز 2145 1

66,000,000 0 6,000,000 60,000,000 اصله 1 پایه بتونی 9/800 گرد 120005006 2

5,068,000 0 644,000 4,424,000 عدد 4 پشت بند 40 سانتی ) 2 عدد نبشی ( 69100722 3

1,520,000 0 0 1,520,000 عدد 8 پیچ ومهره 350*16)میلیمتر-گالوانیزه ( 231039607 4

100,000 0 0 100,000 عدد 2 پیچ ومهره60*12)میلیمتر-گالوانیزه ( 2310279041 5

1,896,000 0 0 1,896,000 عدد 6 تسمه5*30*300 گالوانیزه 94 6

128,000 0 0 128,000 عدد 4 درپوش انتهایی کابل خودنگهدار از سایز 25تا 95 5205555 7

245,343,735 0 13,157,235 232,186,500 متر 128.9925 کابل خودنگهدار 95+95+25+25×3 369563 8

15,180,000 0 0 15,180,000 عدد 30 کلمپ ارتباط خط پوشش دار)خودنگهدار( 475555 9

11,964,000 0 1,164,000 10,800,000 عدد 12 کلمپ انتهائی فشارضعیف )خودنگهدار( 465555 10

5,400,000 0 0 5,400,000 عدد 20 کلمپ بی متال انشعاب فشارضعیف پوشش دار)خودنگهدار( 495555 11

آنالیز مصالح طرح منطقه 1

احداث خطوط فشار ضعیف هوائی و روشنائی معابر )900( - برقراری دستورکار : 

402110069 شماره طرح: 
 شرکت توزیع نیروی برق استان قم

رییس اداره طراحی
مجتبی لطفی

طراح
محمد مصطفی زند



جمع حمل و نقل دستمزد قیمت جنس واحد تعداد تجهیز/فعالیت کد تجهیز/فعالیت ردیف

11,000,000 0 1,400,000 9,600,000 --- 2 کنسول جانبی 90 درجه 60سانتی )گالوانیزه گرم ازنبشی نمره 7( 140131 12

2,400,000 0 0 2,400,000 عدد 4 مکمل کنسول پایه های گرد ) ناودانی نمره 8 به طول 20 سانتی متر( 691007101 13

4,500,000 0 0 4,500,000 عدد 9 هوک 1001333345 14

371,299,735 0 23,165,235 348,134,500 جمع

آنالیز مصالح طرح منطقه 1

احداث خطوط فشار ضعیف هوائی و روشنائی معابر )900( - برقراری دستورکار : 

402110069 شماره طرح: 
 شرکت توزیع نیروی برق استان قم

رییس اداره طراحی
مجتبی لطفی

طراح
محمد مصطفی زند



جمع حمل و نقل دستمزد قیمت جنس واحد تعداد تجهیز/فعالیت کد تجهیز/فعالیت ردیف

960,000 0 960,000 0 عدد 1 بازوی چراغ85سانتیمتر گالوانیزه 691007405 1

5,432,000 0 5,432,000 0 متر 35 کابل خودنگهدارآلومینیوم)مسنجر( 25+)روشنائی(16+)نول(50+)فاز(70*3 11111113 2

6,392,000 0 6,392,000 0 جمع

آنالیز مصالح طرح منطقه 1

احداث خطوط فشار ضعیف هوائی و روشنائی معابر )900( - جابجایی دستورکار : 

402110069 شماره طرح: 
 شرکت توزیع نیروی برق استان قم

رییس اداره طراحی
مجتبی لطفی

طراح
محمد مصطفی زند



مجموع قیمت حمل و نقل قیمت عملیات قیمت کالا دستور کار ردیف

2,854,668,661 0 62,642,000 2,792,026,661 ( - برقراری300احداث پستهاي فشار متوسط هوائي ) 1

917,144,214 0 99,104,176 818,040,038 ( - برقراری400احداث خطوط فشار متوسط هوائي ) 2

117,134,000 0 7,825,000 109,309,000 ( - برقراری510احداث خطوط فشار ضعيف زميني ) 3

18,770,000 0 5,091,600 13,678,400  )900( احداث خطوط فشار ضعيف هوائي و روشنائي معابر
برکناری -

4

371,299,735 0 23,165,235 348,134,500  )900( احداث خطوط فشار ضعيف هوائي و روشنائي معابر
برقراری -

5

6,392,000 0 6,392,000 0  )900( احداث خطوط فشار ضعيف هوائي و روشنائي معابر
جابجایی -

6

4,285,408,610 0 204,220,011 4,081,188,599 مجموع

آنالیز مصالح تجمیعی
منطقه 1

402110069 شماره طرح:   شرکت توزیع نیروی برق استان قم

رییس اداره طراحی
مجتبی لطفی

طراح
محمد مصطفی زند
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