
 و جابجایی مخزن گازوئیلشیرآلات برچیدن و نصب سه دستگاه پمپ سیرکولاسیون به همراه 

 .دستگاه پمپ سیرکولاسیون به همراه کلکتور 3برچیدن  -

کلیه شیرآلات و  با شاسی کامل وپمپ ایران  08-313مدل زمینی تهیه و نصب سه دستگاه الکتروپمپ  -

 تبریز.موتوژن  کیلووات  13الکترو موتوراینچ و  3اتصالات مربوطه با سایزهای 

و ارت با مونتاژ در تابلو موتورخانه  3*6با کابل  kw 13 الکترو پمپ تهیه و نصب خط برق ستاره مثلث -

 همراه فیوزبندی استاندارد.

  1فاراب درجه   PN18اینچ  3عدد شیر  6تهیه و نصب  -

  1فاراب درجه   PN18اینچ  6عدد شیر  2تهیه و نصب  -

  1فاراب درجه   PN18اینچ  3عدد شیر یک طرفه  3تهیه و نصب  -

  1فاراب درجه   PN18اینچ  3عدد لرزه گیر  3تهیه و نصب  -

  1فاراب درجه   PN18اینچ  3عدد صافی  3تهیه و نصب  -

 .خط دندانپزشکی و غربالگری نوزادان 2/1عدد شیر هواگیری  6نصب  -

 عدد مانومتر بر رئی کلکتورها 2عدد ترمومتر و  2تهیه و نصب  -

 .فنکوئل پذیرش فیزیوتراپی ینچا 4/3انشعاب سایز نصب بوشن  -

 .بست و نگهدارنده خطوطو تکمیل میل  18به ضخامت 38*38نصب دوعدد بیس پلیت  -

 .متر 38سانتی متر به طول  2با عایق الاستومری به ضخامت  اینچ 3اجرای ضد زنگ و عایق کاری لوله  -

به همراه لوله کشی رفت و ئیل به بیرون از موتورخانه و نصب و راه اندازی مجدد.جابجایی مخزن گازو -

 برگشت.

 انتیمترس 28متر و ضخامت  1* 1ساخت سکوی بتنی به ابعاد  -

 متر مربع. 6و درب بازشو به متراژ  3*3 اجرای حفاظ اطراف مخزن گازوئیل با قوطی و مش فلزی -

 کلیه تجهیزات ، شیر آلات و اتصالات ازنوع درجه یک و پس از تایید کارفرما اجرا گردد. -

 کلیه مصالح مصرفی، ابزارآلات و کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد. -

 روز میباشد. 3ا از زمان تحویل کارگاه به مدت مدت زمان اجر -

 روزه می باشد  54پرداخت به صورت  -

 و حتماً باید از محل بازدید کندتامین کننده قبل از ارسال پیشنهاد قیمت *

 صورتجلسه بازدید  با تاییدیه مسئول فنی درمانگاه را در سامانه بارگذاری کند .

 پیشنهاد قیمت های بدون صورتجلسه بازدید تایید نخواهند شد.


