
 

 استان کردستان به شرح جدول ذیل: در مرز سیرانبند بانهمستقر کاوا 100ژنراتور اندازی راه جهت کشی و... کابلو اجرای  خرید

 ذهاب و ایاب ، نخاله حمل، کاری و لوله گذاری کنده ،نصب و راه اندازی خرید مصالح ،حمل و نقل ، های کلیه هزینه

 .باشد می فروشنده برعهده... و محل اقامت

پس از تایید شرکت مشاور مستقر در گمرک  ملاک پرداخت صورتجلسه اتمام کارمتراژ اعلامی برآوردی می باشد 

 می باشد سنندج

 باشد. می افزوده ارزش احتساب اعلامی بدون قیمت                         درج پیش فاکتور الزامی می باشدحتما حتما 

شماره تماس شرکت مشاور شرکت ، 09120189198 بانه گمرک محترم کارپرداز صبرجو سارو آقای تماس شماره

 09139279364اسپادا صنعت گلدشت ) فروشنده ژنراتور(

 م قیمت در سامانه از محل اجرای طرح بازدید نمایدلاتامین کننده بایستی قبل از اع

 م شده توسط کارفرما نصب و راه اندازی گرددلانو و درجه یک بوده و در مکان اعکلیه تجهیزات باید اصلی ، 

 را داشته باشد  حیت پیمانکاریلاکننده باید مجوز گواهی نامه صین تام

 %بعنوان حسن انجام تعهدات  10با کسر  (روز 10حداقل )نحوه پرداخت بصورت نقد بعد از اتمام کار و تحویل فاکتور

 ) تسویه نهایی بعد از توافق بین فروشنده و خریدار پس از راه اندازی کامل در مدت مشخص )

 از تاریخ نصب الزامی می باشد معتبر ماهه  12ارائه گارانتی 

ی معیوبی که معایب آن الافروشنده در دوره گارانتی متعهد است بدون قید و شرط و هزینه ، نسبت به جایگزینی ک

 (الاحسب نوع ک)ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی و یا بکار بردن تجهیزات نامرغوب باشد، در مدتی که خریدار  

 .تعیین نماید، اقدام و خسارات وارده را جبران نماید

 توضیحات قیمت ردیف قیمت واحد مقدار واحد شرح ردیف

1 

اجرای کابل کشی 

زیرزمینی با استفاده از 

لوله پلی اتیلن بصورت 

 کامل

متر 

 طول
120     

شامل حفاری های مکانیکی کندکاری و  

رگلاژ دستی،تامین واجرای لوله پلی اتیلن 

،نوار خطر و پوشش مجدد مسیر و  8نمره 

کابل گذاری از اتاق ژنراتور تا محل های 

 اتصال  

2 

اجرای حوضچه و منهول 

های بازرسی به تعداد 

 لازم در مسیر کانال
     3 عدد

چدنی بتنی نوع حوضچه ها آجری  با درپوش 

مسلح از نوع ترافیکی می باشد.اجرای 

سیمانکاری کف و بدنه الزامی بوده و در 

 ارایه قیمت  در نظر گرفته شود.

3 
  3*70*35تهیه کابل 

 مسی

 

متر 

 طول
120     

مفتولی همدان )الزاماً مسی( نوع کابل از نوع 

 باشد

4 

نصب راه اندازی تابلو 

برق متناسب با مشخصات 

 ژنراتورارئه شده 
 قیمت مقطوع اعلام گردد     1 عدد

 قیمت مقطوع اعلام گردد     1 عدد کابلشو در سایز های لازم 5

6 

هزینه تخریب  ، 

سوراخکاری های لازم و 

ترمیم احتمالی سطوح 

 بنایی و نازککاری 

 قیمت مقطوع اعلام گردد     1 عدد

   جمع کل    


