
مدیریت: حوزه جنوب شرق

ناحیه: ورامین

S02205805 :شماره طرح

دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

تاریخ تصویب طرح: 1402/11/07

(تاریخ اعتبار طرح از تاریخ تصویب طرح بمدت یکسال میباشد)

شرکت سیماب تشخیص

کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع در ورامین - شهرک فجر - روبروی

y: 3914346 و x: 556556 مسجد به مختصات



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۲ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346

متن پیشگفتار



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۳ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346

فهرست

4 مشخصات طرح

5 لام ها تصاویر است

11 لیست کالاها

18 آرایش های طرح

41 کالاهای آرایش ها

توضیحات طرح

نقشه و تصاویر طرح

45 محاسبات طراح

46 پیوست های طرح(در صورت ثبت)

8

7

10توضیحات نقاط طرح

6 مسیریابی پروزه و مختصات نقاط طرح



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۴ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346

مشخصات طرح

فیدر : نام ایستگاه : -- .

شماره طرح MIS (ام ای اس):

شماره درخواست:شماره دستور کار:

شهرستان: ناحیه:

تاریخ طرح:نوع طرح:

ناظر:

موقعیت طرح:

S02205805

حوزه جنوب شرق

S-03290

ورامین

1402/11/07توسعه وبهبودبرق مشترکین شهری

51.6225983871695 - 35.3708314426391

شماره طرح مشترکین:

آدرس: ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد

: متقاض

تاریخ درخواست:

طراح:

S02205805

مجید قاسم

:y و x: 556556 عنوان طرح: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346

1402/10/10

وضعیت:

درخواست ویرایش طرح

بازدید:

شماره نامه متقاض :

داد متقاض : 1 قدرت درخواست :نوع انشعاب :ت

تاریخ تصویب طرح :تاریخ پیش طرح : تامین اعتبار از محل :

نام فیدر فشار متوسط طرح:نام پست های فوق توزیع طرح :

نوع و سطح مقطع شبکه فشار متوسط موجود: نوع و سطح مقطع شبکه فشار متوسط طرح:

متراژ شبکه فشار متوسط طرح(متر):

طول خط فشار متوسط موجود از ایستگاه تا نقطه

شروع طرح(کیلومتر):

نوع و سطح مقطع شبکه فشار ضعیف طرح:نوع و سطح مقطع شبکه فشار ضعیف موجود: طول شبکه فشار ضعیف طرح(متر):

ظرفیت پست موجود(kva):فاصله از پست موجود(متر): :(kva)ظرفیت پست طرح

داد و ظرفیت پست طرح: ت

1402/11/01 : شماره ویرایش:تاریخ خاتمه طراح

عنوان فهرست بها: فهرست بهای سازمان برنامه وکد فهرست بها: 140301

بودجه - 1403

تاریخ ویرایش:

تقاضا:

25 :( مدت زمان تهیه طرح(شاخص طراح



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۵ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346

لام های اخذ شده در این طرح تصویر است

لام در سیستم ثبت نگردیده است. است



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۶ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346

مختصات محل پروژه و مسیریابی

جهت مسیریابی به محل پروژه توسط موبایل QR Code را اسکن فرمایید.

کد UTMشماره پایه Lat و Longردیف

P2 - (1TE1.5,1FE0,ABC LV D)39S 557352.55 3912950.91 1Lat: 35.3582073098275 - Long: 51.6312687992968

P6 - (1TE1.5)

<br/>تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(-) - (LvPanel)<br/>9/600

br/>315kva - (315KVA)>

39S 557304.9 3912953.13 2Lat: 35.3582300595768 - Long: 51.6307444945039

P8 - (ABC LV C,ABC LV

(C,1BFC2.44
39S 557387.64 3912983.68 3Lat: 35.3585007591868 - Long: 51.631657317248

P11 - (ABC LV E,ABC LV E,ABC LV

(E
39S 557341.34 3912936.69 4Lat: 35.3580797798764 - Long: 51.6311444789335

(P17 - (AَBC LV E39S 557449.3 3913027.89 5Lat: 35.3588958149084 - Long: 51.6323391348942

P13 - (ABC LV D)39S 557379.8 3912953.02 6Lat: 35.358224809616 - Long: 51.6315689384283

P12 - (ABC LV E)39S 557366.21 3912932.88 7Lat: 35.3580440145847 - Long: 51.6314179300935

P9 - (1BFC2.44,ABC LV C,ABC LV

(C
39S 557408.53 3913005.21 8Lat: 35.358693693621 - Long: 51.6318887918942

(P16 - (AَBC LV C39S 557429.69 3913006.66 9Lat: 35.3587055059054 - Long: 51.6321217418044

(P15 - (AَBC LV C39S 557409.99 3912985.14 10Lat: 35.3585126808628 - Long: 51.631903410007

P3 - (1DTC1.5,ABC LV D,ABC LV

(C,ABC LV D,ABC LV D
39S 557341.23 3912949.4 11Lat: 35.3581944037155 - Long: 51.6311440766185

P5 - (AَBC LV E,َABC LV E,َABC LV

(E
39S 557307.35 3912951.85 12Lat: 35.3582183565783 - Long: 51.6307713836534

(P14 - (AَBC LV C39S 557400.04 3912975.99 13Lat: 35.358430760166 - Long: 51.6317933053597

P10 - (ABC LV E,ABC LV

(C,1BFC2.44
39S 557436.07 3913034.1 14Lat: 35.3589525794135 - Long: 51.6321938932106

(-) - P1 - (1FE0)<br/>9/600

br/>315kva - (315KVA)>
39S 557362.5 3912953.13 15Lat: 35.3582267783471 - Long: 51.6313785017519

P4 - (1DTC1.5,ABC LV C,ABC LV

(C,ABC LV C,ABC LV E
39S 557321.71 3912948.43 16Lat: 35.3581867475483 - Long: 51.6309292316601

(P7 - (AَBC LV E,َABC LV E39S 557366.19 3912956.94 17Lat: 35.358260903144 - Long: 51.6314194054598



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع
عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع در ورامین - شهرک فجر - روبروی

y: 3914346 و x: 556556 مسجد به مختصات

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۷ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

شماره طرح : S02205805 و شماره درخواست : S-03290 با عنوان : کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات x: 556556 و y: 3914346 به آدرس: ورامین -

شهرک فجر - روبروی مسجد

نقشه طرح

تصویر نام

پایه چهارگوش پیشنهادی

پایه چهارگوش موجود

پایه چهارگوش موجود

پایه بتون گرد پیشنهادی

بازو/سرشاخه یک طرفه

پیشنهادی

چراغ خیابان پیشنهادی

چراغ خیابان موجود

علائم طرح

مجید قاسمی (طراح)

طراح

PM 2:01 - 1402/11/01

سعید رستمی (سرپرست مرکز

طراحی)

سرپرست مرکز طراحی

AM 10:54 - 1402/11/03

علی زرمسلک (معاون امور

مهندسی (رییس مرکز طراحی))

معاون امور مهندسی (رییس

مرکز طراحی)

PM 5:01 - 1402/11/03

شهرام محمد خانی -  ورامین

(معاون مهندسی منطقه)

معاون مهندسی منطقه

PM 12:14 - 1402/11/04

امیر باستانی - ورامین (معاون

بهره برداری منطقه)

معاون بهره برداری منطقه

PM 3:54 - 1402/11/04

مسعود آلوئی (مدیر منطقه)

مدیر منطقه

PM 12:22 - 1402/11/07



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع
عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع در ورامین - شهرک فجر - روبروی

y: 3914346 و x: 556556 مسجد به مختصات

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۸ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

توضیحات طرح

.



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع
عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع در ورامین - شهرک فجر - روبروی

y: 3914346 و x: 556556 مسجد به مختصات

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۹ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

نام و نام خانوادگ

(سمت)
توضیحمکان توضیحتاریخ ردیف

طرح
مجید قاسم (طراح)

(طراح)
طرح1402/11/01 1

با سلام. هنوز فهرست بهای جدید تکمیل نشده است.

عل زرمسلک (معاون امور مهندس

(( (رییس مرکز طراح

(معاون امور مهندس (رییس مرکز

(( طراح

درخواست ویرایش طرح1403/01/19 2

درخواست ویرایش طرح

عل زرمسلک (معاون امور مهندس

(( (رییس مرکز طراح

(معاون امور مهندس (رییس مرکز

(( طراح

درخواست ویرایش طرح1403/02/09 3

درخواست ویرایش طرح

شهرام محمد خان -  ورامین (معاون

مهندس منطقه)

(معاون مهندس منطقه)

درخواست ویرایش طرح1403/02/18 4

طرح

عل زرمسلک (معاون امور مهندس

(( (رییس مرکز طراح

(معاون امور مهندس (رییس مرکز

(( طراح

طرح1402/10/11 5

درخواست ویرایش طرح

شهرام محمد خان -  ورامین (معاون

مهندس منطقه)

(معاون مهندس منطقه)

درخواست ویرایش طرح1403/02/10 6

کمیته تصویب طرح
( سعید رستم (سرپرست مرکز طراح

( (سرپرست مرکز طراح
کمیته تصویب طرح1402/11/03 7

ییر و مجددا ارسال گردد با سلام احتراما باتوجه به مشکلات بوجود آمده ، لطفا طرح به فهرست بهای 1403 ت

مجید قاسم (طراح)

(طراح)
درخواست ویرایش طرح1403/02/17 8



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع
عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع در ورامین - شهرک فجر - روبروی

y: 3914346 و x: 556556 مسجد به مختصات

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۱۰ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

توضیحات نقاط طرح

نقاط طرح فاقد توضیحات می باشند.



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۱۱ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

لیست کالا

کد طرح: 1
عنوان طرح: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع در

y: 3914346 و x: 556556 ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات
: نام متقاض

قیمت کل طرح: ۸٬۲۳۲٬۰۶۴٬۶۰۱ قیمت کل دستمزد: ۶۸۳٬۵۰۳٬۰۰۵ قیمت کل جنس:

۷٬۵۴۸٬۵۶۱٬۵۹۶

نام فهرست بها: فهرست بهای سازمان

برنامه و بودجه - 1403 (140301)

مبلغ کل: ۹۱۳٬۳۴۷٬۹۰۰شبکه فشارمتوسط هوایی(پیشنهادی) مبلغ دستمزد: ۲۰۴٬۸۰۹٬۷۸۰ مبلغ جنس: ۷۰۸٬۵۳۸٬۱۲۰

تعداد واحد نام کالا کد کالا مبلغ کلردیف مبلغ دستمزدمبلغ جنسنوع

۱۸عددتسمه حایل کراسآرم 5*50*800 میلیمتر گالوانیزه گرم.850140179 ۱۴۹۷۶۰۰۰نو1 ۸۳۲۰۰۰

۱۸عددنصب انواع تسمه حایل کراسآرم.850421412 ۳۹۰۶۰۰۰نو2 ۲۱۷۰۰۰

۱۲.۹۶کیلوگرمپیچ و مهره دو سر رزوه.850141173 ۹۶۷۴۶۴۰نو3 ۷۴۶۵۰۰

۲۴عددشگل.850141012 ۸۴۰۰۰۰۰نو4 ۳۵۰۰۰۰

850080208
مقره بشقابی کامپوزیتی با فاصله خزشی بین 600 تا 740 میلیمتر

جهت رده ولتاژی 20 کیلوولت.
۱۲عدد ۳۲۹۴۰۰۰۰نو5 ۲۷۴۵۰۰۰

۲۴عددنصب انواع مقره سوزنی یا بشقابی کامپوزیتی.850421001 ۱۲۷۹۲۰۰۰نو6 ۵۳۳۰۰۰

سنگ چینی در کف با سنگ لاشه110040102
متر

مکعب
۴.۴ ۲۷۵۸۸۰۰۰نو7 ۶۲۷۰۰۰۰

110080107
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با

مقاومت فشاری مشخصه 30 مگاپاسکال

متر

مکعب
۲.۷۶ ۳۸۷۴۴۸۸۰نو8 ۱۴۰۳۸۰۰۰

110020102
کندن زمین در زمین های خاکی و ریختن خاک های کنده شده به کنار

محل های مربوط

متر

مکعب
۷.۸۸ ۸۱۹۵۲۰۰نو9 ۱۰۴۰۰۰۰

850140104
کراسآرم (کنسول افقی) 1/5 متری با نبشی 7*70*70 گالوانیزه

گرم.
۸عدد ۴۲۶۸۰۰۰۰نو10 ۵۳۳۵۰۰۰

۸عددنصب انواع کنسول افقی تا طول 2/5 متر.850421401 ۹۴۸۸۰۰۰نو11 ۱۱۸۶۰۰۰

۶عددنصب انواع کانکتور هادی روکشدار.850421607 ۱۸۲۷۰۰۰نو12 ۳۰۴۵۰۰

۶عددکنکتور ارت موقت (EPD) هادی روکشدار.850260301 ۱۰۹۶۲۰۰۰نو13 ۱۸۲۷۰۰۰

۶عددجرقهگیر هادی روکشدار مخصوص مقره کششی.850260304 ۱۴۴۰۰۰۰۰نو14 ۲۴۰۰۰۰۰

۶عددنصب جرقهگیر یا تکشاخک تخلیه قوس هادی روکشدار.850421608 ۲۹۴۰۰۰۰نو15 ۴۹۰۰۰۰

۱۲عددنصب کلمپ انتهایی شبکه هوایی فشار متوسط.850421611 ۷۴۱۰۰۰۰نو16 ۶۱۷۵۰۰

850260310
کلمپ انتهایی هادی روکشدار از نوع گوهای جهت سطح مقطع 35 تا

70 میلیمتر مربع.
۱۲عدد ۶۲۴۰۰۰۰۰نو17 ۵۲۰۰۰۰۰

۶.۶۸کیلوگرمپیچ و مهره یک سر رزوه.850141172 ۴۷۴۹۴۸۰نو18 ۷۱۱۰۰۰

850010204
پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع 12 متر و قدرت نامی 800

کیلوگرم نیرو.
۲اصله ۲۰۷۱۰۰۰۰۰نو19 ۱۰۳۵۵۰۰۰۰

850420104
نصب پایه بتنی برق با ارتفاع بیش از 9 متر تا 12 متر و قدرت نامی

800 کیلوگرم نیرو و بیشتر.
۲اصله ۳۹۴۳۶۰۰۰نو20 ۱۹۷۱۸۰۰۰

850080202
مقره سوزنی کامپوزیتی با فاصله خزشی 600 تا 740 میلیمتر جهت

رده ولتاژی 20 کیلوولت.
۱۲عدد ۳۲۹۴۰۰۰۰نو21 ۲۷۴۵۰۰۰

۴عددپایه مقره راس تیری سیلیکونی.850141002 ۵۲۰۰۰۰۰نو22 ۱۳۰۰۰۰۰

۴عددنصب پایه مقره میانی.850423001 ۱۲۲۸۰۰۰نو23 ۳۰۷۰۰۰



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۱۲ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

تعداد واحد نام کالا کد کالا مبلغ کلردیف مبلغ دستمزدمبلغ جنسنوع

۱۲عددنصب سیم اصله هادی روکشدار یا کابل فاصلهدار.850421613 ۳۰۳۶۰۰۰نو24 ۲۵۳۰۰۰

۱۲عددسیم اصله هادی روکشدار 120 تا 185 جهت مقره سیلیکونی.850260322 ۳۹۳۶۰۰۰نو25 ۳۲۸۰۰۰

850010203
پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع 12 متر و قدرت نامی 600

کیلوگرم نیرو.
۲اصله ۱۸۰۵۰۰۰۰۰نو26 ۹۰۲۵۰۰۰۰

850420103
نصب پایه بتنی برق با ارتفاع بیش از 9 متر تا 12 متر و قدرت نامی با

حداکثر 600 کیلوگرم نیرو.
۲اصله ۳۶۳۴۲۰۰۰نو27 ۱۸۱۷۱۰۰۰

۲عددپیچ دمخوکی یا یکسر چشمی .16*850141160350 ۸۲۰۰۰۰نو28 ۴۱۰۰۰۰

850051901
هادی روکشدار CC آلومینیوم تقویت شده با فولاد MINK با ولتاژ

نامی 20 کیلوولت.
۱۸۳متر ۷۶۸۶۰۰۰۰نو29 ۴۲۰۰۰۰

۱۸۳مترنصب هادی روکشدار CC در شبکه فشار متوسط هوایی.850420706 ۱۱۸۷۶۷۰۰نو30 ۶۴۹۰۰

کد طرح: 0
عنوان طرح: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع در

y: 3914346 و x: 556556 ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات
: نام متقاض

قیمت کل طرح: ۸٬۲۳۲٬۰۶۴٬۶۰۱ قیمت کل دستمزد: ۶۸۳٬۵۰۳٬۰۰۵ قیمت کل جنس:

۷٬۵۴۸٬۵۶۱٬۵۹۶

نام فهرست بها: فهرست بهای سازمان

برنامه و بودجه - 1403 (140301)

مبلغ کل: ۲٬۰۳۸٬۰۹۰٬۴۶۲شبکه فشارضعیف هوایی(پیشنهادی) مبلغ دستمزد: ۲۸۴٬۱۹۸٬۶۶۱ مبلغ جنس: ۱٬۷۵۳٬۸۹۱٬۸۰۱

تعداد واحد نام کالا کد کالا مبلغ کلردیف مبلغ دستمزدمبلغ جنسنوع

۱۲۱عدد*بست کمربندی پلاستیکی کابلهای تک رشته221000903 نو1

۴۴کیلوگرمانواع آهنآلات گالوانیزه گرم.850140148 ۲۰۵۹۲۰۰۰نو2 ۴۶۸۰۰۰

850140139
کنسول جانبی 90 درجه (ال شکل) 150 سانتیمتری از نبشی

707*70* گالوانیزه گرم.
۱۹عدد ۱۸۴۰۵۳۰۰۰نو3 ۹۶۸۷۰۰۰

۱۹عددنصب سایر کنسولها.850421402 ۲۹۱۰۸۰۰۰نو4 ۱۵۳۲۰۰۰

۹عددچراغ خیابانی LED (26 تا 35) وات.850110202 ۱۷۴۱۵۰۰۰۰نو5 ۱۹۳۵۰۰۰۰

۹عددنصب چراغ خیابانی LED تا توان 45 وات.850421203 ۱۶۵۲۴۰۰۰نو6 ۱۸۳۶۰۰۰

۹عددنصب بازوی روشنایی برروی پایه فلزی.850422501 ۹۰۳۶۰۰۰نو7 ۱۰۰۴۰۰۰

۵۸.۵کیلوگرمبازوی روشنایی با پوشش گالوانیزه جهت نصب بر روی پایه.850100302 ۴۳۸۷۵۰۰۰نو8 ۷۵۰۰۰۰

۵۶عددنصب کانکتور دندانهدار یا کلمپ بیمتال کابل خودنگهدار فشار ضعیف.850421508 ۱۱۳۱۲۰۰۰نو9 ۲۰۲۰۰۰

850260104

کانکتور عایقی دندانهدار انشعاب مشترکین جهت کابل خودنگهدار

فشار ضعیف 16 تا 120 میلیمتر مربع و هادی انشعاب 6 تا 35

میلیمتر مربع با مهره سربر.

۳۰عدد ۱۴۱۰۰۰۰۰نو10 ۴۷۰۰۰۰

۱۸.۴۸کیلوگرمپیچ و مهره یک سر رزوه.850141172 ۱۳۱۳۹۲۸۰نو11 ۷۱۱۰۰۰

850060301
کابل مسی دورشته با عایق و روکـش PVC از نوع  NYY با سطح

1/5 میلیمتر مربع. مقطع 2
۲۲.۵متر ۵۷۳۷۵۰۰نو12 ۲۵۵۰۰۰

850420807
نصب کابل مسی دو یا سهرشته از نوع NYY با سطح مقطع 1/5 تا 2/5

میلیمتر مربع.
۲۲.۵متر ۷۱۳۲۵۰نو13 ۳۱۷۰۰

۷عددپیچ دمخوکی یا یکسر چشمی .16*850141160350 ۲۸۷۰۰۰۰نو14 ۴۱۰۰۰۰

۹عددکلمپ آویز جهت کابل خودنگهدار فشار ضعیف.850260113 ۶۴۸۰۰۰۰نو15 ۷۲۰۰۰۰

۹عددنصب کلمپ آویزی کابل خودنگهدار فشار ضعیف.850421511 ۱۱۵۲۰۰۰نو16 ۱۲۸۰۰۰



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۱۳ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

تعداد واحد نام کالا کد کالا مبلغ کلردیف مبلغ دستمزدمبلغ جنسنوع

850260111
کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشار ضعیف از نوع گوهای با بدنه

آلومینیوم جهت مسنجر 16 و .25
۲۲عدد ۳۴۴۷۴۰۰۰نو17 ۱۵۶۷۰۰۰

۲۲عددنصب کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشار ضعیف.850421510 ۵۸۹۶۰۰۰نو18 ۲۶۸۰۰۰

سنگ چینی در کف با سنگ لاشه110040102
متر

مکعب
۱.۸ ۱۱۲۸۶۰۰۰نو19 ۶۲۷۰۰۰۰

110080107
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با

مقاومت فشاری مشخصه 30 مگاپاسکال

متر

مکعب
۱.۲۳ ۱۷۲۶۶۷۴۰نو20 ۱۴۰۳۸۰۰۰

110020102
کندن زمین در زمین های خاکی و ریختن خاک های کنده شده به کنار

محل های مربوط

متر

مکعب
۳.۶ ۳۷۴۴۰۰۰نو21 ۱۰۴۰۰۰۰

850010403
پایه بتنی برق تیـپ گرد پیشتنیده به ارتفاع 9 متر و قدرت نامی

600 کیلوگرم نیرو.
۳اصله ۲۳۶۹۱۰۰۰۰نو22 ۷۸۹۷۰۰۰۰

850420102
نصب پایه بتنی برق تا ارتفاع 9 متر و قدرت نامی 600 کیلوگرم نیرو و

بیشتر.
۳اصله ۳۶۶۶۳۰۰۰نو23 ۱۲۲۲۱۰۰۰

850010402
پایه بتنی برق تیـپ گرد پیشتنیده به ارتفاع 9 متر و قدرت نامی

400 کیلوگرم نیرو.
۳اصله ۲۰۲۵۰۰۰۰۰نو24 ۶۷۵۰۰۰۰۰

850420101
نصب پایه بتنی برق تا ارتفاع 9 متر و قدرت نامی با حداکثر 400

کیلوگرم نیرو
۳اصله ۳۶۰۲۴۰۰۰نو25 ۱۲۰۰۸۰۰۰

۲عدد*میله یکسر رزوه گالوانیزه گرم 1.5 متری سایز 17031210516 ۴۵۵۷۱۵۹نو26 ۱۹۰۹۶۲۰۳۶۸۹۵۹

۱لیتر*الکترولیت کاهش دهنده مقاومت زمین240131437 ۳۱۳۵۳۳نو27 ۳۰۵۷۸۱۷۷۵۲

850260101

کانکتور عایقی دندانهدار جهت کابل خودنگهدار فشار ضعیف 16 تا

120 میلیمتر مربع و هادی انشعاب 16 تا 120 میلیمتر مربع بدون

مهره سربر.

۲۶عدد ۲۳۶۸۶۰۰۰نو28 ۹۱۱۰۰۰

۸عددشگل.850141012 ۲۸۰۰۰۰۰نو29 ۳۵۰۰۰۰

850070904
کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سهفاز با نول و مسنجر جدا

از هم به سطح مقطع .3*25+25+70+70
۴۲۴متر ۷۸۴۴۰۰۰۰۰نو30 ۱۸۵۰۰۰۰

850420913
نصب کابل خودنگهدار فشار ضعیف سهفاز با سطح مقطع فاز 35 تا 70

میلیمتر مربع.
۴۲۴متر ۱۰۴۷۲۸۰۰۰نو31 ۲۴۷۰۰۰

کد طرح: 1
عنوان طرح: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع در

y: 3914346 و x: 556556 ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات
: نام متقاض

قیمت کل طرح: ۸٬۲۳۲٬۰۶۴٬۶۰۱ قیمت کل دستمزد: ۶۸۳٬۵۰۳٬۰۰۵ قیمت کل جنس:

۷٬۵۴۸٬۵۶۱٬۵۹۶

نام فهرست بها: فهرست بهای سازمان

برنامه و بودجه - 1403 (140301)

مبلغ کل: ۴٬۹۳۰٬۸۴۶٬۱۱۹پست هوایی(پیشنهادی) مبلغ دستمزد: ۱۳۹٬۱۴۸٬۴۴۴ مبلغ جنس: ۴٬۷۹۱٬۶۹۷٬۶۷۵

تعداد واحد نام کالا کد کالا مبلغ کلردیف مبلغ دستمزدمبلغ جنسنوع

۲۶متر*آمادهسازی مسیر بین دو چاه ارت دور و نزدیک ترانسفورماتور هوایی100000486 نو1

۴لیتر*الکترولیت کاهش دهنده مقاومت زمین240131437 ۱۲۵۴۱۳۳نو2 ۳۰۵۷۸۱۷۷۵۲

۸عدد*میله یکسر رزوه گالوانیزه گرم 1.5 متری سایز 17031210516 ۱۸۲۲۸۶۳۶نو3 ۱۹۰۹۶۲۰۳۶۸۹۵۹

850250301
کابلشو مسی قلع اندود جهت سیم یا کابل با سطح مقطع 10 تا 70

میلیمتر مربع.
۹عدد ۲۳۳۱۰۰۰نو4 ۲۵۹۰۰۰

۲۳عددنصب کابلشو با سطح مقطع 50 تا70 میلیمتر مربع.850422402 ۱۸۲۱۶۰۰نو5 ۷۹۲۰۰

850141305
تسمه ارت گالوانیزه گرم با حداقل سطح مقطع 90 میلیمتر مربع و

حداقل ضخامت 3 میلیمتر.
۴۵متر ۲۸۱۷۰۰۰۰نو6 ۶۲۶۰۰۰

۴۵مترنصب تسمه ارت.850423110 ۹۹۰۰۰۰۰نو7 ۲۲۰۰۰۰



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۱۴ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

تعداد واحد نام کالا کد کالا مبلغ کلردیف مبلغ دستمزدمبلغ جنسنوع

850210102
برقگیر فشار متوسط هوایی با جریان تخلیه نامی 5 یا 10 کیلوآمپر

جهت رده ولتاژی 20 کیلوولت.
۳عدد ۴۰۲۰۰۰۰۰نو8 ۱۳۴۰۰۰۰۰

۳عددنصب برقگیر فشار متوسط هوایی.850421801 ۳۶۱۸۰۰۰نو9 ۱۲۰۶۰۰۰

850420902
نصب کابل آلومینیومی تکرشته از نوع NAYY با سطح مقطع 95 تا

185 میلیمتر مربع.
۷۷متر ۷۱۷۶۴۰۰نو10 ۹۳۲۰۰

850070108
کابل تکرشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به

سطح مقطع 185*1 میلیمتر مربع.
۷۷متر ۹۲۴۰۰۰۰۰نو11 ۱۲۰۰۰۰۰

۱۲.۴۹کیلوگرمپیچ و مهره یک سر رزوه.850141172 ۸۸۸۰۳۹۰نو12 ۷۱۱۰۰۰

۱عددنصب اتریه.850421506 ۲۸۸۵۰۰نو13 ۲۸۸۵۰۰

850260601
کابلشو آلومینیوم جهت سیم یا کابل با سطح مقطع 10 تا 70

میلیمتر مربع.
۹عدد ۵۷۶۰۰۰نو14 ۶۴۰۰۰

۱۴عددنصب کابلشو با سطح مقطع 185 میلیمتر مربع و بیشتر.850422404 ۲۳۳۸۰۰۰نو15 ۱۶۷۰۰۰

850260605
کابلشو بیمتال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع 95 تا 185

میلیمتر مربع.
۱۴عدد ۱۱۷۶۰۰۰۰نو16 ۸۴۰۰۰۰

۳عددنصب انواع کاتاوت فیوز و تیغه جداکننده در شبکه فشار متوسط.850421701 ۵۱۹۰۰۰۰نو17 ۱۷۳۰۰۰۰

۳عددکاتاوت فیوز پلیمری تا 200 آمپر جهت رده ولتاژی 20 کیلوولت.850200203 ۵۷۷۹۸۰۰۰نو18 ۱۹۲۶۶۰۰۰

۳مترنصب لوله غیرفلزی تا قطر 75 میلی متر850421009 ۲۷۹۳۰۰نو19 ۹۳۱۰۰

۳مترلوله پلیاتیلن به قطر 63 میلیمتر.850091714 ۹۸۴۰۰۰نو20 ۳۲۸۰۰۰

850260607
کابلشو فول بیمتال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع 10 تا 70

میلیمتر مربع.
۵عدد ۱۰۱۵۰۰۰نو21 ۲۰۳۰۰۰

۲عددنصب سایر کنسولها.850421402 ۳۰۶۴۰۰۰نو22 ۱۵۳۲۰۰۰

۲عددکراسآرم (کنسول افقی) 3 متری با نبشی 7*70*70 گالوانیزه گرم.850140116 ۲۱۱۵۲۰۰۰نو23 ۱۰۵۷۶۰۰۰

۶عددنصب انواع کاور دایم.850421008 ۱۲۶۰۰۰۰نو24 ۲۱۰۰۰۰

۳عددکاور برقگیر850091606 ۹۹۰۰۰۰نو25 ۳۳۰۰۰۰

۳عددفیوزلینک 10 تا 40 آمپر 20 و 33 کیلوولت.850200102 ۱۱۱۰۰۰۰نو26 ۳۷۰۰۰۰

۳عددکاور بوشینگ فشار متوسط ترانسفورماتور.850091608 ۲۲۵۶۰۰۰نو27 ۷۵۲۰۰۰

۱دستگاهنصب ترانسفورماتور روغنی سهفاز به صورت هوایی.850420204 ۴۷۱۳۹۰۰۰نو28 ۴۷۱۳۹۰۰۰

850030509
ترانسفورماتور روغنی سهفاز 20000/400 ولت با قدرت 315 کیلوولت

آمپر. (کم تلفات)
۱دستگاه ۳۷۴۸۰۳۰۰۰۰نو29

۳۷۴۸۰۳۰۰۰

۰

سنگ چینی در کف با سنگ لاشه110040102
متر

مکعب
۰.۸۲ ۵۱۴۱۴۰۰نو30 ۶۲۷۰۰۰۰

110080107
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت

فشاری مشخصه 30 مگاپاسکال

متر

مکعب
۰.۵۷ ۸۰۰۱۶۶۰نو31 ۱۴۰۳۸۰۰۰

110020102
کندن زمین در زمین های خاکی و ریختن خاک های کنده شده به

کنار محل های مربوط

متر

مکعب
۱.۴۸ ۱۵۳۹۲۰۰نو32 ۱۰۴۰۰۰۰

850260306
کانکتور ارتباط دو طرف دندانهدار جهت ارتباط هادی روکشدار

آلومینیومی به آلومینیومی به همراه کاور.
۳عدد ۳۸۴۹۰۰۰نو33 ۱۲۸۳۰۰۰

۳عددنصب انواع کانکتور هادی روکشدار.850421607 ۹۱۳۵۰۰نو34 ۳۰۴۵۰۰

850051901
هادی روکشدار CC آلومینیوم تقویت شده با فولاد MINK با ولتاژ

نامی 20 کیلوولت.
۱۴متر ۵۸۸۰۰۰۰نو35 ۴۲۰۰۰۰

۱۴مترنصب هادی روکشدار CC در شبکه فشار متوسط هوایی.850420706 ۹۰۸۶۰۰نو36 ۶۴۹۰۰



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۱۵ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

تعداد واحد نام کالا کد کالا مبلغ کلردیف مبلغ دستمزدمبلغ جنسنوع

۱عددکاور بالایی کات اوت.850091610 ۸۸۸۰۰۰نو37 ۸۸۸۰۰۰

۹مترنصب لوله غیرفلزی با قطر بیش از 75 میلیمتر.850421010 ۱۵۴۸۰۰۰نو38 ۱۷۲۰۰۰

۹مترلوله پلیاتیلن به قطر 90 میلیمتر.850091722 ۶۰۴۸۰۰۰نو39 ۶۷۲۰۰۰

850060104
کابل مسی تکرشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح

50 میلیمتر مربع. مقطع 1
۸متر ۱۹۷۶۰۰۰۰نو40 ۲۴۷۰۰۰۰

850420802
نصب کابل مسی تکرشته از نوع NYY با سطح مقطع 50 تا

70میلیمتر مربع.
۸متر ۷۴۵۶۰۰نو41 ۹۳۲۰۰

850230425

تابلو فشارضعیف پست جهت نصب در فضای آزاد(توزیع بارانی) با

جریان نامی 630 آمپر دارای 4 فیدر خروجی و فیدر روشنایی بدون

هر گونه تجهیزات اندازه گیری و ترانسفورماتورهای جریان مربوطه

۱دستگاه ۶۱۱۹۱۵۲۰۰نو42 ۶۱۱۹۱۵۲۰۰

۱عددنصب تابلوی توزیع یا شالتر بارانی 400 آمپر و بیشتر.850421307 ۱۴۷۱۸۰۰۰نو43 ۱۴۷۱۸۰۰۰

۲عددنصب کلمپ مسی شبکه هوایی.850421513 ۲۳۳۰۰۰نو44 ۱۱۶۵۰۰

۲عددکلمـپ مسی، برای سیمهای هوایی به مقطع 50 تا70 میلیمتر مربع.850250404 نو45

۱عددنصب سکوی ترانسفورماتور با طول بیش از 1/8 متر.850421405 ۸۱۲۱۰۰۰نو46 ۸۱۲۱۰۰۰

۱عددسکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم نمره 14 به طول 2/6 متر.850140159 ۴۸۸۸۰۰۰۰نو47 ۴۸۸۸۰۰۰۰

850420102
نصب پایه بتنی برق تا ارتفاع 9 متر و قدرت نامی 600 کیلوگرم نیرو

و بیشتر.
۱اصله ۱۲۲۲۱۰۰۰نو48 ۱۲۲۲۱۰۰۰

850010103
پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع 9 متر و قدرت نامی 600

کیلوگرم نیرو.
۱اصله ۶۰۳۲۵۰۰۰نو49 ۶۰۳۲۵۰۰۰

کد طرح: 0
عنوان طرح: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع در

y: 3914346 و x: 556556 ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات
: نام متقاض

قیمت کل طرح: ۸٬۲۳۲٬۰۶۴٬۶۰۱ قیمت کل دستمزد: ۶۸۳٬۵۰۳٬۰۰۵ قیمت کل جنس:

۷٬۵۴۸٬۵۶۱٬۵۹۶

نام فهرست بها: فهرست بهای سازمان

برنامه و بودجه - 1403 (140301)

(برکناری) مبلغ کل: ۲٬۴۰۱٬۲۰۰اصلاح و بهینه سازی شبکه فشارضعیف زمین مبلغ دستمزد: ۲٬۴۰۱٬۲۰۰ مبلغ جنس: ۰

تعداد واحد نام کالا کد کالا مبلغ کلردیف مبلغ دستمزدمبلغ جنسنوع

850070402
کابل چهاررشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به

سطح مقطع 16*4 میلیمتر مربع.
۱۰متر مستعمل1

850420906
نصب کابل آلومینیومی سه و نیم یا چهاررشته از نوع NAYY با سطح

مقطع 16 تا 50 میلیمتر مربع.
۱۰متر ۵۲۹۲۰۰مستعمل2 ۵۲۹۲۰

850070306
NAYY از نوع PVC کابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش

و به سطح مقطع  70+120*3 میلیمتر مربع.
۲۰متر مستعمل3

850420908
نصب کابل آلومینیومی سه و نیم یا چهاررشته از نوع NAYY با سطح

مقطع 120 تا 185 میلیمتر مربع.
۲۰متر ۱۸۷۲۰۰۰مستعمل4 ۹۳۶۰۰

کد طرح: 0
عنوان طرح: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع در

y: 3914346 و x: 556556 ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات
: نام متقاض

قیمت کل طرح: ۸٬۲۳۲٬۰۶۴٬۶۰۱ قیمت کل دستمزد: ۶۸۳٬۵۰۳٬۰۰۵ قیمت کل جنس:

۷٬۵۴۸٬۵۶۱٬۵۹۶

نام فهرست بها: فهرست بهای سازمان

برنامه و بودجه - 1403 (140301)

(پیشنهادی) مبلغ کل: ۳۴۷٬۳۷۸٬۹۲۰شبکه فشارضعیف زمین مبلغ دستمزد: ۵۲٬۹۴۴٬۹۲۰ مبلغ جنس: ۲۹۴٬۴۳۴٬۰۰۰



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۱۶ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

تعداد واحد نام کالا کد کالا مبلغ کلردیف مبلغ دستمزدمبلغ جنسنوع

850070202
کابل دورشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به

سطح مقطع 16*2 میلیمتر مربع.
۳۰متر ۱۱۵۵۰۰۰۰نو1 ۳۸۵۰۰۰

850420905
نصب کابل آلومینیومی دورشته از نوع NAYY با سطح مقطع 10 تا

16 میلیمتر مربع.
۳۰متر ۲۱۶۰۰۰۰نو2 ۷۲۰۰۰

850070305
NAYY از نوع PVC کابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش

و به سطح مقطع 50+95*3  میلیمتر مربع.
۱۰۰متر ۲۲۰۰۰۰۰۰۰نو3 ۲۲۰۰۰۰۰

850420907
نصب کابل آلومینیومی سه و نیم یا چهاررشته از نوع NAYY با سطح

مقطع 70 تا 95 میلیمتر مربع.
۱۰۰متر ۱۲۴۵۰۰۰۰نو4 ۱۲۴۵۰۰

۲۴مترنصب لوله غیرفلزی تا قطر 75 میلی متر850421009 ۲۲۳۴۴۰۰نو5 ۹۳۱۰۰

۲۴مترلوله پلیاتیلن به قطر 63 میلیمتر.850091714 ۷۸۷۲۰۰۰نو6 ۳۲۸۰۰۰

110030501
کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه

در زمین های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنارمحل های مربوط.

متر

مکعب
۶.۷۲ ۱۶۰۲۷۲۰نو7 ۲۳۸۵۰۰

110030503

لجن برداری در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله

مشابه در زمین های لجنی و حمل و تخلیه مواد کنده شده تا فاصله

20 متر از مرکز ثقل برداشت.

متر

مکعب
۲۱ ۱۱۹۷۰۰۰۰نو8 ۵۷۰۰۰۰

110031001
ریختن خاک ها یا مصالح سنگی موجود کنار پی ها، گودها، کانال ها و

ترانشه ها، به صورت لایه لایه به درون آن ها با هر وسیله مکانیکی.

متر

مکعب
۹.۶ ۳۹۹۳۶۰نو9 ۴۱۶۰۰

110031103
پخش، تسطیح و کوبیدن ماسه بادی برای تحکیم بستر راه یا

محوطه.

متر

مکعب
۰.۹۶ ۲۵۱۰۴۰نو10 ۲۶۱۵۰۰

110010913

تخریب آسفالت بین دو خط برش (با فاصله حداکثر 5٫1 متر) با وسایل

مکانیکی مانند کمپرسور یا بیل هیدرولیکی، به ضخامت تا 7 سانتی متر

و برداشتن آن.

متر

مربع
۹.۶ ۴۳۸۷۲۰نو11 ۴۵۷۰۰

110010914

اضافه بها به ردیف 11010913 به ازای هر سانتی متر اضافه

ضخامت مازاد بر 7 سانتی متر (کسر سانتی متر به تناسب محاسبه

می شود

متر

مربع
۹.۶ ۱۶۰۳۲۰نو12 ۱۶۷۰۰

110020501
تسطیح و رگلاژ بستر خاکریزها یا بستر کنده شده، که با ماشین انجام

شده باشد.

متر

مربع
۹.۶ ۳۹۴۵۶۰نو13 ۴۱۱۰۰

110010907
برش آسفالت با کاتر به عمق تا 7 سانتی متر (اندازه گیری برحسب

طول هر خط برش)
۴۲متر ۴۶۲۰۰۰۰نو14 ۱۱۰۰۰۰

110010908

اضافه بها به ردیف 11010907 ، به ازای هر سانتی متر اضافه عمق

مازاد بر 7 سانتی متر، اندازه گیری برحسب طول هر خط برش(کسر

سانتی متر به تناسب محاسبه می شود).

۴۲متر ۵۰۴۰۰۰نو15 ۱۲۰۰۰

۲۱۰عددآجر فشاری.110410701 ۳۱۰۸۰۰۰نو16 ۱۴۸۰۰

850260608
کابلشو فول بیمتال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع 95 تا 185

میلیمتر مربع.
۱۸عدد ۱۰۸۷۲۰۰۰نو17 ۶۰۴۰۰۰

۱۸عددنصب کابلشو با سطح مقطع 95 تا 150 میلیمتر مربع.850422403 ۲۲۹۵۰۰۰نو18 ۱۲۷۵۰۰

850260607
کابلشو فول بیمتال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع 10 تا 70

میلیمتر مربع.
۱۶عدد ۳۲۴۸۰۰۰نو19 ۲۰۳۰۰۰

۶عددنصب کابلشو با سطح مقطع 50 تا70 میلیمتر مربع.850422402 ۴۷۵۲۰۰نو20 ۷۹۲۰۰

۱۰عددنصب کابلشو تا سطح مقطع 35 میلیمتر مربع.850422401 ۵۴۴۰۰۰نو21 ۵۴۴۰۰

850421508
نصب کانکتور دندانهدار یا کلمپ بیمتال کابل خودنگهدار فشار

ضعیف.
۳۴عدد ۶۸۶۸۰۰۰نو22 ۲۰۲۰۰۰

۳۴عددکلمپ بیمتال 35 تا 70 میلیمتر مربع.850260108 ۲۴۸۲۰۰۰۰نو23 ۷۳۰۰۰۰

850070402
کابل چهاررشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و

به سطح مقطع 16*4 میلیمتر مربع.
۲۸متر ۱۶۰۷۲۰۰۰نو24 ۵۷۴۰۰۰



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۱۷ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

تعداد واحد نام کالا کد کالا مبلغ کلردیف مبلغ دستمزدمبلغ جنسنوع

850420906
نصب کابل آلومینیومی سه و نیم یا چهاررشته از نوع NAYY با سطح

مقطع 16 تا 50 میلیمتر مربع.
۲۸متر ۲۴۶۹۶۰۰نو25 ۸۸۲۰۰



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۱۸ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

آرایش های طرح

تصویر نوع آرایش گروه آرایش نوع پایه شماره پایه ردیف

(-) - P1 - (1FE0)9/600

315kva - (315KVA)
پرچمپایه بتون  12/800 چهارگوش 1

1FE0 - تک مداره پرچم

انتهایی سینه تیری (سیم

روکشدار) - مینک

P2 - (1TE1.5,1FE0,ABC

(LV D
مثلثپایه بتون  12/800 چهارگوش 2

1TE1.5 - تک مداره مثلث

انتهایی با کنسول افق

1.5متری (سیم روکشدار) -

مینک

P2 - (1TE1.5,1FE0,ABC

(LV D
پرچمپایه بتون  12/800 چهارگوش 3

1FE0 - تک مداره پرچم

انتهایی سینه تیری (سیم

روکشدار) - مینک

P2 - (1TE1.5,1FE0,ABC

(LV D
کابل خودنگهدارپایه بتون  12/800 چهارگوش 4

کشش بر روی پایه

فشارمتوسط (کابل خودنگهدار

فشارضعیف)

P3 - (1DTC1.5,ABC LV

D,ABC LV C,ABC LV

(D,ABC LV D

مثلثپایه بتون 12/600 چهارگوش 5

1DTC1.5 - تک مداره مثلث

عبوری دوبل با کنسول افق

1.5متری (سیم روکشدار)

P3 - (1DTC1.5,ABC LV

D,ABC LV C,ABC LV

(D,ABC LV D

کابل خودنگهدارپایه بتون 12/600 چهارگوش 6

کشش بر روی پایه

فشارمتوسط (کابل خودنگهدار

فشارضعیف)

P3 - (1DTC1.5,ABC LV

D,ABC LV C,ABC LV

(D,ABC LV D

کابل خودنگهدارپایه بتون 12/600 چهارگوش 7
عبوری بر روی پایه فشارمتوسط

(کابل خودنگهدار فشارضعیف)

P3 - (1DTC1.5,ABC LV

D,ABC LV C,ABC LV

(D,ABC LV D

کابل خودنگهدارپایه بتون 12/600 چهارگوش 8

کشش بر روی پایه

فشارمتوسط (کابل خودنگهدار

فشارضعیف)

P3 - (1DTC1.5,ABC LV

D,ABC LV C,ABC LV

(D,ABC LV D

کابل خودنگهدارپایه بتون 12/600 چهارگوش 9

کشش بر روی پایه

فشارمتوسط (کابل خودنگهدار

فشارضعیف)



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۱۹ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

تصویر نوع آرایش گروه آرایش نوع پایه شماره پایه ردیف

P4 - (1DTC1.5,ABC LV

C,ABC LV C,ABC LV

(C,ABC LV E

مثلثپایه بتون 12/600 چهارگوش 10

1DTC1.5 - تک مداره مثلث

عبوری دوبل با کنسول افق

1.5متری (سیم روکشدار)

P4 - (1DTC1.5,ABC LV

C,ABC LV C,ABC LV

(C,ABC LV E

کابل خودنگهدارپایه بتون 12/600 چهارگوش 11
عبوری بر روی پایه فشارمتوسط

(کابل خودنگهدار فشارضعیف)

P4 - (1DTC1.5,ABC LV

C,ABC LV C,ABC LV

(C,ABC LV E

کابل خودنگهدارپایه بتون 12/600 چهارگوش 12
عبوری بر روی پایه فشارمتوسط

(کابل خودنگهدار فشارضعیف)

P4 - (1DTC1.5,ABC LV

C,ABC LV C,ABC LV

(C,ABC LV E

کابل خودنگهدارپایه بتون 12/600 چهارگوش 13
عبوری بر روی پایه فشارمتوسط

(کابل خودنگهدار فشارضعیف)

P4 - (1DTC1.5,ABC LV

C,ABC LV C,ABC LV

(C,ABC LV E

کابل خودنگهدارپایه بتون 12/600 چهارگوش 14

انتهایی بر روی پایه فشارمتوسط

بدون انشعاب (کابل

خودنگهدارفشارضعیف)

P6 - (1TE1.5)

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

kva - (315KVA)

مثلثپایه بتون  12/800 چهارگوش 15

1TE1.5 - تک مداره مثلث

انتهایی با کنسول افق

1.5متری (سیم روکشدار) -

مینک

P7 - (AَBC LV E,َABC LV

(E
کابل خودنگهدارپایه بتون 9/600 چهارگوش 16

انتهایی بدون انشعاب (کابل

خودنگهدار فشارضعیف)

P7 - (َABC LV E,َABC LV

(E
کابل خودنگهدارپایه بتون 9/600 چهارگوش 17

انتهایی بدون انشعاب (کابل

خودنگهدار فشارضعیف)

P8 - (ABC LV C,ABC LV

(C,1BFC2.44
کابل خودنگهدارپایه بتون 12/400 چهارگوش 18

عبوری بر روی پایه فشارمتوسط

(کابل خودنگهدار فشارضعیف)



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۲۰ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

تصویر نوع آرایش گروه آرایش نوع پایه شماره پایه ردیف

P8 - (ABC LV C,ABC LV

(C,1BFC2.44
کابل خودنگهدارپایه بتون 12/400 چهارگوش 19

عبوری بر روی پایه فشارمتوسط

(کابل خودنگهدار فشارضعیف)

P8 - (ABC LV C,ABC LV

(C,1BFC2.44
یکطرفه پرچمپایه بتون 12/400 چهارگوش 20

1BFC2.44 - تک مداره یکطرفه

پرچم عبوری با کنسول افق

2.44متری (سیم لخت)

P9 - (1BFC2.44,ABC LV

(C,ABC LV C
یکطرفه پرچمپایه بتون 12/400 چهارگوش 21

1BFC2.44 - تک مداره یکطرفه

پرچم عبوری با کنسول افق

2.44متری (سیم لخت)

P9 - (1BFC2.44,ABC LV

(C,ABC LV C
کابل خودنگهدارپایه بتون 12/400 چهارگوش 22

عبوری بر روی پایه فشارمتوسط

(کابل خودنگهدار فشارضعیف)

P9 - (1BFC2.44,ABC LV

(C,ABC LV C
کابل خودنگهدارپایه بتون 12/400 چهارگوش 23

عبوری بر روی پایه فشارمتوسط

(کابل خودنگهدار فشارضعیف)

P10 - (ABC LV E,ABC

(LV C,1BFC2.44
کابل خودنگهدارپایه بتون 12/400 چهارگوش 24

انتهایی با انشعاب از شبکه کابل

خودنگهدار (کابل خودنگهدار

فشارضعیف)

P10 - (ABC LV E,ABC

(LV C,1BFC2.44
کابل خودنگهدارپایه بتون 12/400 چهارگوش 25

عبوری بر روی پایه فشارمتوسط

(کابل خودنگهدار فشارضعیف)

P10 - (ABC LV E,ABC

(LV C,1BFC2.44
یکطرفه پرچمپایه بتون 12/400 چهارگوش 26

1BFC2.44 - تک مداره یکطرفه

پرچم عبوری با کنسول افق

2.44متری (سیم لخت)

P11 - (ABC LV E,ABC

(LV E,ABC LV E
کابل خودنگهدارپایه بتون 9/800 چهارگوش 27

انتهایی با انشعاب از شبکه کابل

خودنگهدار (کابل خودنگهدار

فشارضعیف)



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۲۱ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

تصویر نوع آرایش گروه آرایش نوع پایه شماره پایه ردیف

P11 - (ABC LV E,ABC

(LV E,ABC LV E
کابل خودنگهدارپایه بتون 9/800 چهارگوش 28

انتهایی با انشعاب از شبکه کابل

خودنگهدار (کابل خودنگهدار

فشارضعیف)

P11 - (ABC LV E,ABC

(LV E,ABC LV E
کابل خودنگهدارپایه بتون 9/800 چهارگوش 29

انتهایی با انشعاب از شبکه کابل

خودنگهدار (کابل خودنگهدار

فشارضعیف)

P12 - (ABC LV E)کابل خودنگهدارپایه بتون 9/600 چهارگوش 30

انتهایی با انشعاب از شبکه کابل

خودنگهدار (کابل خودنگهدار

فشارضعیف)

P9 - (1BFC2.44,ABC LV

C,ABC LV C)-P10 - (ABC

LV E,ABC LV

(C,1BFC2.44

کابل خودنگهدار آلومینیوم

فشارضعیف 70+70+25+25*3
به متراژ: 40 31

P9 - (1BFC2.44,ABC LV

C,ABC LV C)-P10 - (ABC

LV E,ABC LV

(C,1BFC2.44

کابل خودنگهدار آلومینیوم

فشارضعیف 70+70+25+25*3
به متراژ: 40 32

P9 - (1BFC2.44,ABC LV

C,ABC LV C)-P10 - (ABC

LV E,ABC LV

(C,1BFC2.44

به متراژ: 40سیم آلومینیم فولاد مینک 73 33

P4 - (1DTC1.5,ABC LV

C,ABC LV C,ABC LV

- C,ABC LV E)-P6

(1TE1.5)

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

kva - (315KVA)

سیم آلومینیوم روکش دار مینک

مقطع 73 بیست کیلوولت
به متراژ: 18 34

P3 - (1DTC1.5,ABC LV

D,ABC LV C,ABC LV

- D,ABC LV D)-P4

1DTC1.5,ABC LV)

C,ABC LV C,ABC LV

(C,ABC LV E

کابل خودنگهدار آلومینیوم

فشارضعیف 70+70+25+25*3
به متراژ: 20 35

P3 - (1DTC1.5,ABC LV

D,ABC LV C,ABC LV

- D,ABC LV D)-P4

1DTC1.5,ABC LV)

C,ABC LV C,ABC LV

(C,ABC LV E

کابل خودنگهدار آلومینیوم

فشارضعیف 70+70+25+25*3
به متراژ: 20 36



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۲۲ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

تصویر نوع آرایش گروه آرایش نوع پایه شماره پایه ردیف

P3 - (1DTC1.5,ABC LV

D,ABC LV C,ABC LV

- D,ABC LV D)-P4

1DTC1.5,ABC LV)

C,ABC LV C,ABC LV

(C,ABC LV E

سیم آلومینیوم روکش دار مینک

مقطع 73 بیست کیلوولت
به متراژ: 20 37

P3 - (1DTC1.5,ABC LV

D,ABC LV C,ABC LV

- D,ABC LV D)-P4

1DTC1.5,ABC LV)

C,ABC LV C,ABC LV

(C,ABC LV E

کابل خودنگهدار آلومینیوم

فشارضعیف 70+70+25+25*3
به متراژ: 20 38

P3 - (1DTC1.5,ABC LV

D,ABC LV C,ABC LV

- D,ABC LV D)-P4

1DTC1.5,ABC LV)

C,ABC LV C,ABC LV

(C,ABC LV E

کابل خودنگهدار آلومینیوم

فشارضعیف 70+70+25+25*3
به متراژ: 20 39

P2 - (1TE1.5,1FE0,ABC

- LV D)-P3

1DTC1.5,ABC LV)

D,ABC LV C,ABC LV

(D,ABC LV D

سیم آلومینیوم روکش دار مینک

مقطع 73 بیست کیلوولت
به متراژ: 12 40

P2 - (1TE1.5,1FE0,ABC

- LV D)-P3

1DTC1.5,ABC LV)

D,ABC LV C,ABC LV

(D,ABC LV D

کابل خودنگهدار آلومینیوم

فشارضعیف 70+70+25+25*3
به متراژ: 12 41

(-) - P1 - (1FE0)9/600

- 315kva - (315KVA)-P2

1TE1.5,1FE0,ABC LV)

(D

سیم آلومینیوم روکش دار مینک

مقطع 73 بیست کیلوولت
به متراژ: 11 42

P8 - (ABC LV C,ABC LV

- C,1BFC2.44)-P9

1BFC2.44,ABC LV)

(C,ABC LV C

کابل خودنگهدار آلومینیوم

فشارضعیف 70+70+25+25*3
به متراژ: 31 43

P8 - (ABC LV C,ABC LV

- C,1BFC2.44)-P9

1BFC2.44,ABC LV)

(C,ABC LV C

به متراژ: 31سیم آلومینیم فولاد مینک 73 44

P8 - (ABC LV C,ABC LV

- C,1BFC2.44)-P9

1BFC2.44,ABC LV)

(C,ABC LV C

کابل خودنگهدار آلومینیوم

فشارضعیف 70+70+25+25*3
به متراژ: 31 45



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۲۳ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

تصویر نوع آرایش گروه آرایش نوع پایه شماره پایه ردیف

(-) - P1 - (1FE0)9/600

- 315kva - (315KVA)-P8

ABC LV C,ABC LV)

(C,1BFC2.44

به متراژ: 40سیم آلومینیم فولاد مینک 73 46

(-) - P0بدون آرایشپایه بتون 9/600 چهارگوش بدون آرایش47

(-) - P0بدون آرایشپایه بتون 9/600 چهارگوش بدون آرایش48

(-) - P1 - (1FE0)9/600

315kva - (315KVA)
پرچمپایه بتون  12/800 چهارگوش 49

1FE0 - تک مداره پرچم

انتهایی سینه تیری (سیم

روکشدار) - مینک

P2 - (1TE1.5,1FE0,ABC

(LV D
مثلثپایه بتون  12/800 چهارگوش 50

1TE1.5 - تک مداره مثلث

انتهایی با کنسول افق

1.5متری (سیم روکشدار) -

مینک

P2 - (1TE1.5,1FE0,ABC

(LV D
پرچمپایه بتون  12/800 چهارگوش 51

1FE0 - تک مداره پرچم

انتهایی سینه تیری (سیم

روکشدار) - مینک

P2 - (1TE1.5,1FE0,ABC

(LV D
کابل خودنگهدارپایه بتون  12/800 چهارگوش 52

کشش بر روی پایه

فشارمتوسط (کابل خودنگهدار

فشارضعیف)

P3 - (1DTC1.5,ABC LV

D,ABC LV C,ABC LV

(D,ABC LV D

مثلثپایه بتون 12/600 چهارگوش 53

1DTC1.5 - تک مداره مثلث

عبوری دوبل با کنسول افق

1.5متری (سیم روکشدار)

P3 - (1DTC1.5,ABC LV

D,ABC LV C,ABC LV

(D,ABC LV D

کابل خودنگهدارپایه بتون 12/600 چهارگوش 54

کشش بر روی پایه

فشارمتوسط (کابل خودنگهدار

فشارضعیف)



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۲۴ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

تصویر نوع آرایش گروه آرایش نوع پایه شماره پایه ردیف

P3 - (1DTC1.5,ABC LV

D,ABC LV C,ABC LV

(D,ABC LV D

کابل خودنگهدارپایه بتون 12/600 چهارگوش 55
عبوری بر روی پایه فشارمتوسط

(کابل خودنگهدار فشارضعیف)

P3 - (1DTC1.5,ABC LV

D,ABC LV C,ABC LV

(D,ABC LV D

کابل خودنگهدارپایه بتون 12/600 چهارگوش 56

کشش بر روی پایه

فشارمتوسط (کابل خودنگهدار

فشارضعیف)

P3 - (1DTC1.5,ABC LV

D,ABC LV C,ABC LV

(D,ABC LV D

کابل خودنگهدارپایه بتون 12/600 چهارگوش 57

کشش بر روی پایه

فشارمتوسط (کابل خودنگهدار

فشارضعیف)

P4 - (1DTC1.5,ABC LV

C,ABC LV C,ABC LV

(C,ABC LV E

مثلثپایه بتون 12/600 چهارگوش 58

1DTC1.5 - تک مداره مثلث

عبوری دوبل با کنسول افق

1.5متری (سیم روکشدار)

P4 - (1DTC1.5,ABC LV

C,ABC LV C,ABC LV

(C,ABC LV E

کابل خودنگهدارپایه بتون 12/600 چهارگوش 59
عبوری بر روی پایه فشارمتوسط

(کابل خودنگهدار فشارضعیف)

P4 - (1DTC1.5,ABC LV

C,ABC LV C,ABC LV

(C,ABC LV E

کابل خودنگهدارپایه بتون 12/600 چهارگوش 60
عبوری بر روی پایه فشارمتوسط

(کابل خودنگهدار فشارضعیف)

P4 - (1DTC1.5,ABC LV

C,ABC LV C,ABC LV

(C,ABC LV E

کابل خودنگهدارپایه بتون 12/600 چهارگوش 61
عبوری بر روی پایه فشارمتوسط

(کابل خودنگهدار فشارضعیف)

P4 - (1DTC1.5,ABC LV

C,ABC LV C,ABC LV

(C,ABC LV E

کابل خودنگهدارپایه بتون 12/600 چهارگوش 62

انتهایی بر روی پایه فشارمتوسط

بدون انشعاب (کابل

خودنگهدارفشارضعیف)

P5 - (َABC LV E,َABC LV

(E,َABC LV E
کابل خودنگهدارپایه بتون 9/600 گرد 63

انتهایی بدون انشعاب (کابل

خودنگهدار فشارضعیف)



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۲۵ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

تصویر نوع آرایش گروه آرایش نوع پایه شماره پایه ردیف

P5 - (AَBC LV E,َABC LV

(E,َABC LV E
کابل خودنگهدارپایه بتون 9/600 گرد 64

انتهایی بدون انشعاب (کابل

خودنگهدار فشارضعیف)

P5 - (َABC LV E,َABC LV

(E,َABC LV E
کابل خودنگهدارپایه بتون 9/600 گرد 65

انتهایی بدون انشعاب (کابل

خودنگهدار فشارضعیف)

P7 - (AَBC LV E,َABC LV

(E
کابل خودنگهدارپایه بتون 9/600 چهارگوش 66

انتهایی بدون انشعاب (کابل

خودنگهدار فشارضعیف)

P7 - (َABC LV E,َABC LV

(E
کابل خودنگهدارپایه بتون 9/600 چهارگوش 67

انتهایی بدون انشعاب (کابل

خودنگهدار فشارضعیف)

P8 - (ABC LV C,ABC LV

(C,1BFC2.44
کابل خودنگهدارپایه بتون 12/400 چهارگوش 68

عبوری بر روی پایه فشارمتوسط

(کابل خودنگهدار فشارضعیف)

P8 - (ABC LV C,ABC LV

(C,1BFC2.44
کابل خودنگهدارپایه بتون 12/400 چهارگوش 69

عبوری بر روی پایه فشارمتوسط

(کابل خودنگهدار فشارضعیف)

P8 - (ABC LV C,ABC LV

(C,1BFC2.44
یکطرفه پرچمپایه بتون 12/400 چهارگوش 70

1BFC2.44 - تک مداره یکطرفه

پرچم عبوری با کنسول افق

2.44متری (سیم لخت)

P9 - (1BFC2.44,ABC LV

(C,ABC LV C
یکطرفه پرچمپایه بتون 12/400 چهارگوش 71

1BFC2.44 - تک مداره یکطرفه

پرچم عبوری با کنسول افق

2.44متری (سیم لخت)

P9 - (1BFC2.44,ABC LV

(C,ABC LV C
کابل خودنگهدارپایه بتون 12/400 چهارگوش 72

عبوری بر روی پایه فشارمتوسط

(کابل خودنگهدار فشارضعیف)



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۲۶ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

تصویر نوع آرایش گروه آرایش نوع پایه شماره پایه ردیف

P9 - (1BFC2.44,ABC LV

(C,ABC LV C
کابل خودنگهدارپایه بتون 12/400 چهارگوش 73

عبوری بر روی پایه فشارمتوسط

(کابل خودنگهدار فشارضعیف)

P10 - (ABC LV E,ABC

(LV C,1BFC2.44
کابل خودنگهدارپایه بتون 12/400 چهارگوش 74

انتهایی با انشعاب از شبکه کابل

خودنگهدار (کابل خودنگهدار

فشارضعیف)

P10 - (ABC LV E,ABC

(LV C,1BFC2.44
کابل خودنگهدارپایه بتون 12/400 چهارگوش 75

عبوری بر روی پایه فشارمتوسط

(کابل خودنگهدار فشارضعیف)

P10 - (ABC LV E,ABC

(LV C,1BFC2.44
یکطرفه پرچمپایه بتون 12/400 چهارگوش 76

1BFC2.44 - تک مداره یکطرفه

پرچم عبوری با کنسول افق

2.44متری (سیم لخت)

P11 - (ABC LV E,ABC

(LV E,ABC LV E
کابل خودنگهدارپایه بتون 9/800 چهارگوش 77

انتهایی با انشعاب از شبکه کابل

خودنگهدار (کابل خودنگهدار

فشارضعیف)

P11 - (ABC LV E,ABC

(LV E,ABC LV E
کابل خودنگهدارپایه بتون 9/800 چهارگوش 78

انتهایی با انشعاب از شبکه کابل

خودنگهدار (کابل خودنگهدار

فشارضعیف)

P11 - (ABC LV E,ABC

(LV E,ABC LV E
کابل خودنگهدارپایه بتون 9/800 چهارگوش 79

انتهایی با انشعاب از شبکه کابل

خودنگهدار (کابل خودنگهدار

فشارضعیف)

P12 - (ABC LV E)کابل خودنگهدارپایه بتون 9/600 چهارگوش 80

انتهایی با انشعاب از شبکه کابل

خودنگهدار (کابل خودنگهدار

فشارضعیف)

P13 - (ABC LV D)کابل خودنگهدارپایه بتون 9/600 گرد 81
کشش (کابل خودنگهدار

فشارضعیف)



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۲۷ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

تصویر نوع آرایش گروه آرایش نوع پایه شماره پایه ردیف

(P14 - (AَBC LV Cکابل خودنگهدارپایه بتون 9/400 گرد 82
عبوری (کابل خودنگهدار

فشارضعیف)

(P15 - (َABC LV Cکابل خودنگهدارپایه بتون 9/400 گرد 83
عبوری (کابل خودنگهدار

فشارضعیف)

(P16 - (AَBC LV Cکابل خودنگهدارپایه بتون 9/400 گرد 84
عبوری (کابل خودنگهدار

فشارضعیف)

(P17 - (َABC LV Eکابل خودنگهدارپایه بتون 9/600 گرد 85
انتهایی بدون انشعاب (کابل

خودنگهدار فشارضعیف)

- P16 - (AَBC LV C)-P17

((AَBC LV E

کابل خودنگهدار آلومینیوم

فشارضعیف 70+70+25+25*3
به متراژ: 29 86

P9 - (1BFC2.44,ABC LV

C,ABC LV C)-P10 - (ABC

LV E,ABC LV

(C,1BFC2.44

کابل خودنگهدار آلومینیوم

فشارضعیف 70+70+25+25*3
به متراژ: 40 87

P9 - (1BFC2.44,ABC LV

C,ABC LV C)-P10 - (ABC

LV E,ABC LV

(C,1BFC2.44

کابل خودنگهدار آلومینیوم

فشارضعیف 70+70+25+25*3
به متراژ: 40 88

P9 - (1BFC2.44,ABC LV

C,ABC LV C)-P10 - (ABC

LV E,ABC LV

(C,1BFC2.44

به متراژ: 40سیم آلومینیم فولاد مینک 73 89

- P13 - (ABC LV D)-P14

((AَBC LV C

کابل خودنگهدار آلومینیوم

فشارضعیف 70+70+25+25*3
به متراژ: 31 90



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۲۸ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

تصویر نوع آرایش گروه آرایش نوع پایه شماره پایه ردیف

P4 - (1DTC1.5,ABC LV

C,ABC LV C,ABC LV

C,ABC LV E)-P5 - (َABC

LV E,َABC LV E,َABC LV

(E

کابل خودنگهدار آلومینیوم

فشارضعیف 70+70+25+25*3
به متراژ: 15 91

P4 - (1DTC1.5,ABC LV

C,ABC LV C,ABC LV

C,ABC LV E)-P5 - (AَBC

LV E,َABC LV E,َABC LV

(E

کابل خودنگهدار آلومینیوم

فشارضعیف 70+70+25+25*3
به متراژ: 15 92

P4 - (1DTC1.5,ABC LV

C,ABC LV C,ABC LV

C,ABC LV E)-P5 - (َABC

LV E,َABC LV E,َABC LV

(E

کابل خودنگهدار آلومینیوم

فشارضعیف 70+70+25+25*3
به متراژ: 15 93

P7 - (AَBC LV E,َABC LV

(E)-P13 - (ABC LV D

کابل خودنگهدار آلومینیوم

فشارضعیف 70+70+25+25*3
به متراژ: 15 94

P3 - (1DTC1.5,ABC LV

D,ABC LV C,ABC LV

- D,ABC LV D)-P4

1DTC1.5,ABC LV)

C,ABC LV C,ABC LV

(C,ABC LV E

کابل خودنگهدار آلومینیوم

فشارضعیف 70+70+25+25*3
به متراژ: 20 95

P3 - (1DTC1.5,ABC LV

D,ABC LV C,ABC LV

- D,ABC LV D)-P4

1DTC1.5,ABC LV)

C,ABC LV C,ABC LV

(C,ABC LV E

کابل خودنگهدار آلومینیوم

فشارضعیف 70+70+25+25*3
به متراژ: 20 96

P3 - (1DTC1.5,ABC LV

D,ABC LV C,ABC LV

- D,ABC LV D)-P4

1DTC1.5,ABC LV)

C,ABC LV C,ABC LV

(C,ABC LV E

سیم آلومینیوم روکش دار مینک

مقطع 73 بیست کیلوولت
به متراژ: 20 97

P3 - (1DTC1.5,ABC LV

D,ABC LV C,ABC LV

- D,ABC LV D)-P4

1DTC1.5,ABC LV)

C,ABC LV C,ABC LV

(C,ABC LV E

کابل خودنگهدار آلومینیوم

فشارضعیف 70+70+25+25*3
به متراژ: 20 98

P3 - (1DTC1.5,ABC LV

D,ABC LV C,ABC LV

- D,ABC LV D)-P4

1DTC1.5,ABC LV)

C,ABC LV C,ABC LV

(C,ABC LV E

کابل خودنگهدار آلومینیوم

فشارضعیف 70+70+25+25*3
به متراژ: 20 99



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۲۹ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

تصویر نوع آرایش گروه آرایش نوع پایه شماره پایه ردیف

P2 - (1TE1.5,1FE0,ABC

- LV D)-P3

1DTC1.5,ABC LV)

D,ABC LV C,ABC LV

(D,ABC LV D

سیم آلومینیوم روکش دار مینک

مقطع 73 بیست کیلوولت
به متراژ: 12 100

P2 - (1TE1.5,1FE0,ABC

- LV D)-P3

1DTC1.5,ABC LV)

D,ABC LV C,ABC LV

(D,ABC LV D

کابل خودنگهدار آلومینیوم

فشارضعیف 70+70+25+25*3
به متراژ: 12 101

- P14 - (AَBC LV C)-P15

((AَBC LV C

کابل خودنگهدار آلومینیوم

فشارضعیف 70+70+25+25*3
به متراژ: 14 102

- P15 - (َABC LV C)-P16

((َABC LV C

کابل خودنگهدار آلومینیوم

فشارضعیف 70+70+25+25*3
به متراژ: 30 103

P8 - (ABC LV C,ABC LV

- C,1BFC2.44)-P9

1BFC2.44,ABC LV)

(C,ABC LV C

کابل خودنگهدار آلومینیوم

فشارضعیف 70+70+25+25*3
به متراژ: 31 104

P8 - (ABC LV C,ABC LV

- C,1BFC2.44)-P9

1BFC2.44,ABC LV)

(C,ABC LV C

به متراژ: 31سیم آلومینیم فولاد مینک 73 105

P8 - (ABC LV C,ABC LV

- C,1BFC2.44)-P9

1BFC2.44,ABC LV)

(C,ABC LV C

کابل خودنگهدار آلومینیوم

فشارضعیف 70+70+25+25*3
به متراژ: 31 106

P11 - (ABC LV E,ABC

- LV E,ABC LV E)-P3

1DTC1.5,ABC LV)

D,ABC LV C,ABC LV

(D,ABC LV D

کابل خودنگهدار آلومینیوم

فشارضعیف 70+70+25+25*3
به متراژ: 13 107

P11 - (ABC LV E,ABC

- LV E,ABC LV E)-P3

1DTC1.5,ABC LV)

D,ABC LV C,ABC LV

(D,ABC LV D

کابل خودنگهدار آلومینیوم

فشارضعیف 70+70+25+25*3
به متراژ: 13 108



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۳۰ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

تصویر نوع آرایش گروه آرایش نوع پایه شماره پایه ردیف

P11 - (ABC LV E,ABC

- LV E,ABC LV E)-P3

1DTC1.5,ABC LV)

D,ABC LV C,ABC LV

(D,ABC LV D

کابل خودنگهدار آلومینیوم

فشارضعیف 70+70+25+25*3
به متراژ: 13 109

P7 - (AَBC LV E,َABC LV

E)-P8 - (ABC LV C,ABC

(LV C,1BFC2.44

کابل خودنگهدار آلومینیوم

فشارضعیف 70+70+25+25*3
به متراژ: 35 110

P7 - (َABC LV E,َABC LV

E)-P8 - (ABC LV C,ABC

(LV C,1BFC2.44

کابل خودنگهدار آلومینیوم

فشارضعیف 70+70+25+25*3
به متراژ: 35 111

P2 - (1TE1.5,1FE0,ABC

(LV D)-P12 - (ABC LV E

کابل خودنگهدار آلومینیوم

فشارضعیف 70+70+25+25*3
به متراژ: 23 112

P0 - (315KVA)دو پایهترانسفورماتور 315 كاوآ 113315KVA پست هوایی دو پایه

P0 - (315KVA)
ترانسفورماتور 315 کاوآ هوایی

(کم تلفات)
دو پایه 114315KVA پست هوایی دو پایه

(-) - P1 - (1FE0)9/600

315kva - (315KVA)
پرچمپایه بتون  12/800 چهارگوش 115

1FE0 - تک مداره پرچم

انتهایی سینه تیری (سیم

روکشدار) - مینک

P6 - (1TE1.5)

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

kva - (315KVA)

مثلثپایه بتون  12/800 چهارگوش 116

1TE1.5 - تک مداره مثلث

انتهایی با کنسول افق

1.5متری (سیم روکشدار) -

مینک

P11 - (ABC LV E,ABC

(LV E,ABC LV E
کابل خودنگهدارپایه بتون 9/800 چهارگوش 117

انتهایی با انشعاب از شبکه کابل

خودنگهدار (کابل خودنگهدار

فشارضعیف)



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۳۱ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

تصویر نوع آرایش گروه آرایش نوع پایه شماره پایه ردیف

P11 - (ABC LV E,ABC

(LV E,ABC LV E
کابل خودنگهدارپایه بتون 9/800 چهارگوش 118

انتهایی با انشعاب از شبکه کابل

خودنگهدار (کابل خودنگهدار

فشارضعیف)

P11 - (ABC LV E,ABC

(LV E,ABC LV E
کابل خودنگهدارپایه بتون 9/800 چهارگوش 119

انتهایی با انشعاب از شبکه کابل

خودنگهدار (کابل خودنگهدار

فشارضعیف)

P0 - (LvPanel)
تابلو فشارضعیف 630 آمپر با

کلیدفیوز گردان
تابلو 120

نصب تابلو بر روی سکوی

بتون پیش ساخته فشارضعیف



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۳۲ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

تصویر نوع آرایش گروه آرایش نوع پایه شماره پایه ردیف

P6 - (1TE1.5)

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P4

1DTC1.5,ABC LV)

C,ABC LV C,ABC LV

- C,ABC LV E),P6

(1TE1.5)

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P4

1DTC1.5,ABC LV)

C,ABC LV C,ABC LV

(C,ABC LV E),P1 - (1FE0

- 315kva(-) - 9/600

(315KVA)-P7 - (َABC LV

(E,َABC LV E),P1 - (1FE0

- 315kva(-) - 9/600

(315KVA)-P7 - (َABC LV

(E,َABC LV E),P1 - (1FE0

- 315kva(-) - 9/600

(315KVA)-P7 - (َABC LV

- E,َABC LV E),P6

(1TE1.5)

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P5

(َABC LV E,َABC LV E,َ

(ABC LV E),P6 - (1TE1.5

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P5

(َABC LV E,َABC LV E,َ

(ABC LV E),P6 - (1TE1.5

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P5

(َABC LV E,َABC LV E,َ

(ABC LV E),P6 - (1TE1.5

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P5

(َABC LV E,َABC LV E,َ

(ABC LV E

کابل آلومینیوم پروتودور

16*2 فشارضعیف
121

آماده سازی مسیر کابل کش

شبکه فشارضعیف



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۳۳ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

تصویر نوع آرایش گروه آرایش نوع پایه شماره پایه ردیف

P6 - (1TE1.5)

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P4

1DTC1.5,ABC LV)

C,ABC LV C,ABC LV

- C,ABC LV E),P6

(1TE1.5)

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P4

1DTC1.5,ABC LV)

C,ABC LV C,ABC LV

(C,ABC LV E),P1 - (1FE0

- 315kva(-) - 9/600

(315KVA)-P7 - (AَBC LV

(E,َABC LV E),P1 - (1FE0

- 315kva(-) - 9/600

(315KVA)-P7 - (AَBC LV

(E,َABC LV E),P1 - (1FE0

- 315kva(-) - 9/600

(315KVA)-P7 - (AَBC LV

- E,َABC LV E),P6

(1TE1.5)

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P5

(AَBC LV E,َABC LV E,َ

(ABC LV E),P6 - (1TE1.5

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P5

(AَBC LV E,َABC LV E,َ

(ABC LV E),P6 - (1TE1.5

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P5

(AَBC LV E,َABC LV E,َ

(ABC LV E),P6 - (1TE1.5

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P5

(AَBC LV E,َABC LV E,َ

(ABC LV E

کابل آلومینیوم پروتودور

16*2 فشارضعیف
122

آماده سازی مسیر کابل کش

شبکه فشارضعیف



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۳۴ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

تصویر نوع آرایش گروه آرایش نوع پایه شماره پایه ردیف

P6 - (1TE1.5)

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P4

1DTC1.5,ABC LV)

C,ABC LV C,ABC LV

- C,ABC LV E),P6

(1TE1.5)

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P4

1DTC1.5,ABC LV)

C,ABC LV C,ABC LV

(C,ABC LV E),P1 - (1FE0

- 315kva(-) - 9/600

(315KVA)-P7 - (َABC LV

(E,َABC LV E),P1 - (1FE0

- 315kva(-) - 9/600

(315KVA)-P7 - (َABC LV

(E,َABC LV E),P1 - (1FE0

- 315kva(-) - 9/600

(315KVA)-P7 - (َABC LV

- E,َABC LV E),P6

(1TE1.5)

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P5

(َABC LV E,َABC LV E,َ

(ABC LV E),P6 - (1TE1.5

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P5

(َABC LV E,َABC LV E,َ

(ABC LV E),P6 - (1TE1.5

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P5

(َABC LV E,َABC LV E,َ

(ABC LV E),P6 - (1TE1.5

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P5

(َABC LV E,َABC LV E,َ

(ABC LV E

کابل آلومینیوم پروتودور

16*2 فشارضعیف
123

آماده سازی مسیر کابل کش

شبکه فشارضعیف



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۳۵ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

تصویر نوع آرایش گروه آرایش نوع پایه شماره پایه ردیف

P6 - (1TE1.5)

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P4

1DTC1.5,ABC LV)

C,ABC LV C,ABC LV

- C,ABC LV E),P6

(1TE1.5)

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P4

1DTC1.5,ABC LV)

C,ABC LV C,ABC LV

(C,ABC LV E),P1 - (1FE0

- 315kva(-) - 9/600

(315KVA)-P7 - (AَBC LV

(E,َABC LV E),P1 - (1FE0

- 315kva(-) - 9/600

(315KVA)-P7 - (AَBC LV

(E,َABC LV E),P1 - (1FE0

- 315kva(-) - 9/600

(315KVA)-P7 - (AَBC LV

- E,َABC LV E),P6

(1TE1.5)

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P5

(AَBC LV E,َABC LV E,َ

(ABC LV E),P6 - (1TE1.5

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P5

(AَBC LV E,َABC LV E,َ

(ABC LV E),P6 - (1TE1.5

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P5

(AَBC LV E,َABC LV E,َ

(ABC LV E),P6 - (1TE1.5

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P5

(AَBC LV E,َABC LV E,َ

(ABC LV E

کابل آلومینیوم پروتودور

16*2 فشارضعیف
124

آماده سازی مسیر کابل کش

شبکه فشارضعیف



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۳۶ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

تصویر نوع آرایش گروه آرایش نوع پایه شماره پایه ردیف

P6 - (1TE1.5)

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P4

1DTC1.5,ABC LV)

C,ABC LV C,ABC LV

- C,ABC LV E),P6

(1TE1.5)

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P4

1DTC1.5,ABC LV)

C,ABC LV C,ABC LV

(C,ABC LV E),P1 - (1FE0

- 315kva(-) - 9/600

(315KVA)-P7 - (َABC LV

(E,َABC LV E),P1 - (1FE0

- 315kva(-) - 9/600

(315KVA)-P7 - (َABC LV

(E,َABC LV E),P1 - (1FE0

- 315kva(-) - 9/600

(315KVA)-P7 - (َABC LV

- E,َABC LV E),P6

(1TE1.5)

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P5

(َABC LV E,َABC LV E,َ

(ABC LV E),P6 - (1TE1.5

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P5

(َABC LV E,َABC LV E,َ

(ABC LV E),P6 - (1TE1.5

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P5

(َABC LV E,َABC LV E,َ

(ABC LV E),P6 - (1TE1.5

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P5

(َABC LV E,َABC LV E,َ

(ABC LV E

کابل آلومینیوم پروتودور

16*2 فشارضعیف
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آماده سازی مسیر کابل کش

شبکه فشارضعیف



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۳۷ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

تصویر نوع آرایش گروه آرایش نوع پایه شماره پایه ردیف

P6 - (1TE1.5)

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P4

1DTC1.5,ABC LV)

C,ABC LV C,ABC LV

- C,ABC LV E),P6

(1TE1.5)

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P4

1DTC1.5,ABC LV)

C,ABC LV C,ABC LV

(C,ABC LV E),P1 - (1FE0

- 315kva(-) - 9/600

(315KVA)-P7 - (AَBC LV

(E,َABC LV E),P1 - (1FE0

- 315kva(-) - 9/600

(315KVA)-P7 - (AَBC LV

(E,َABC LV E),P1 - (1FE0

- 315kva(-) - 9/600

(315KVA)-P7 - (AَBC LV

- E,َABC LV E),P6

(1TE1.5)

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P5

(AَBC LV E,َABC LV E,َ

(ABC LV E),P6 - (1TE1.5

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P5

(AَBC LV E,َABC LV E,َ

(ABC LV E),P6 - (1TE1.5

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P5

(AَBC LV E,َABC LV E,َ

(ABC LV E),P6 - (1TE1.5

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P5

(AَBC LV E,َABC LV E,َ

(ABC LV E

کابل آلومینیوم پروتودور

16*2 فشارضعیف
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آماده سازی مسیر کابل کش

شبکه فشارضعیف



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۳۸ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

تصویر نوع آرایش گروه آرایش نوع پایه شماره پایه ردیف

P6 - (1TE1.5)

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P4

1DTC1.5,ABC LV)

C,ABC LV C,ABC LV

- C,ABC LV E),P6

(1TE1.5)

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P4

1DTC1.5,ABC LV)

C,ABC LV C,ABC LV

(C,ABC LV E),P1 - (1FE0

- 315kva(-) - 9/600

(315KVA)-P7 - (َABC LV

(E,َABC LV E),P1 - (1FE0

- 315kva(-) - 9/600

(315KVA)-P7 - (َABC LV

(E,َABC LV E),P1 - (1FE0

- 315kva(-) - 9/600

(315KVA)-P7 - (َABC LV

- E,َABC LV E),P6

(1TE1.5)

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P5

(َABC LV E,َABC LV E,َ

(ABC LV E),P6 - (1TE1.5

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P5

(َABC LV E,َABC LV E,َ

(ABC LV E),P6 - (1TE1.5

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P5

(َABC LV E,َABC LV E,َ

(ABC LV E),P6 - (1TE1.5

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P5

(َABC LV E,َABC LV E,َ

(ABC LV E

کابل آلومینیوم پروتودور

16*2 فشارضعیف
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آماده سازی مسیر کابل کش

شبکه فشارضعیف



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۳۹ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

تصویر نوع آرایش گروه آرایش نوع پایه شماره پایه ردیف

P6 - (1TE1.5)

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P4

1DTC1.5,ABC LV)

C,ABC LV C,ABC LV

- C,ABC LV E),P6

(1TE1.5)

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P4

1DTC1.5,ABC LV)

C,ABC LV C,ABC LV

(C,ABC LV E),P1 - (1FE0

- 315kva(-) - 9/600

(315KVA)-P7 - (AَBC LV

(E,َABC LV E),P1 - (1FE0

- 315kva(-) - 9/600

(315KVA)-P7 - (AَBC LV

(E,َABC LV E),P1 - (1FE0

- 315kva(-) - 9/600

(315KVA)-P7 - (AَBC LV

- E,َABC LV E),P6

(1TE1.5)

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P5

(AَBC LV E,َABC LV E,َ

(ABC LV E),P6 - (1TE1.5

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P5

(AَBC LV E,َABC LV E,َ

(ABC LV E),P6 - (1TE1.5

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P5

(AَBC LV E,َABC LV E,َ

(ABC LV E),P6 - (1TE1.5

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P5

(AَBC LV E,َABC LV E,َ

(ABC LV E

کابل آلومینیوم پروتودور

16*2 فشارضعیف
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آماده سازی مسیر کابل کش

شبکه فشارضعیف



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۴۰ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

تصویر نوع آرایش گروه آرایش نوع پایه شماره پایه ردیف

P6 - (1TE1.5)

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P4

1DTC1.5,ABC LV)

C,ABC LV C,ABC LV

- C,ABC LV E),P6

(1TE1.5)

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P4

1DTC1.5,ABC LV)

C,ABC LV C,ABC LV

(C,ABC LV E),P1 - (1FE0

- 315kva(-) - 9/600

(315KVA)-P7 - (َABC LV

(E,َABC LV E),P1 - (1FE0

- 315kva(-) - 9/600

(315KVA)-P7 - (َABC LV

(E,َABC LV E),P1 - (1FE0

- 315kva(-) - 9/600

(315KVA)-P7 - (َABC LV

- E,َABC LV E),P6

(1TE1.5)

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P5

(َABC LV E,َABC LV E,َ

(ABC LV E),P6 - (1TE1.5

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P5

(َABC LV E,َABC LV E,َ

(ABC LV E),P6 - (1TE1.5

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P5

(َABC LV E,َABC LV E,َ

(ABC LV E),P6 - (1TE1.5

تابلوفشارضعیف630 آمپر -

(LvPanel)9/600 - (-)315

- kva - (315KVA)-P5

(َABC LV E,َABC LV E,َ

(ABC LV E

کابل آلومینیوم پروتودور

16*2 فشارضعیف
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آماده سازی مسیر کابل کش

شبکه فشارضعیف



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۴۱ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

کالاهای آرایش های طرح

نوع ارایش: 1TE1.5 - تک مداره مثلث انتهایی با کنسول افق 1.5متری (سیم روکشدار) - مینک

تعدادکد کالانام کالا ردیف

1210011012کنسول افقی 1.5 متری (گالوانیزه گرم از نبشی نمره (7 1

7210078003مقره کششی سیلیکونرابر 2

2620035076شیکل با پین (رکاب گیرنده) 3

2310214006پیچ و مهره 450*16 میلیمتر گالوانیزه دو سر رزوه 4

2610161094تسمه حائل كنسول گالوانیزه گرم  800*50*5 5

2310347064پیچ و مهره 60*12 میلیمتر گالوانیزه 6

2610008062مهره چشمی 7

2620121033کلمپ انتهایی (35-70) سیم روکشدار 20 کیلوولت 8

نوع ارایش: 1FE0 - تک مداره پرچم انتهایی سینه تیری (سیم روکشدار) - مینک

تعدادکد کالانام کالا ردیف

2610161091تسمه حائل كنسول گالوانیزه گرم  800*50*5 1

2620035076شیکل با پین (رکاب گیرنده) 2

7210078003مقره کششی سیلیکونرابر 3

2310325121پیچ و مهره دمخوکی 16*350 4

2620121033کلمپ انتهایی (35-70) سیم روکشدار 20 کیلوولت 5

2310368067پیچ و مهره 350*16 میلیمتر گالوانیزه 6

نوع ارایش: کشش بر روی پایه فشارمتوسط (کابل خودنگهدار فشارضعیف)

تعدادکد کالانام کالا ردیف

1210006004تجهیزات ساختهشده از آهنآلات با گالوانیزه گرم جهت استفاده برای خطوط هوایی 1

2610008062مهره چشمی 2

2620035072شیکل با پین (رکاب گیرنده) 3

2310368062پیچ و مهره 350*16 میلیمتر گالوانیزه 4

2210009035بست کمربندی پلاستیکی کابلهای تک رشته 5

2620122002کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشارضعیف 6

نوع ارایش: عبوری بر روی پایه فشارمتوسط (کابل خودنگهدار فشارضعیف)



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۴۲ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

تعدادکد کالانام کالا ردیف

2210009032بست کمربندی پلاستیکی کابلهای تک رشته 1

2310325121پیچ و مهره دمخوکی 16*350 2

2620006001کلمپ آویز کابل خودنگهدار فشارضعیف 3

2310368061پیچ و مهره 350*16 میلیمتر گالوانیزه 4

1210006004تجهیزات ساختهشده از آهنآلات با گالوانیزه گرم جهت استفاده برای خطوط هوایی 5

نوع ارایش: 1BFC2.44 - تک مداره یکطرفه پرچم عبوری با کنسول افق 2.44متری (سیم لخت)

تعدادکد کالانام کالا ردیف

2310347066پیچ و مهره 60*12 میلیمتر گالوانیزه 1

2610161096تسمه حائل كنسول گالوانیزه گرم  800*50*5 2

2401310103آرموراد (لاین گارد) جهت هر فاز 3

1210008063کنسول افقی 2.44 متری (گالوانیزه گرم از نبشی نمره (7 4

7210033003مقره سوزنی سیلیکونرابر 5

2310368066پیچ و مهره 350*16 میلیمتر گالوانیزه 6

نوع ارایش: انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)

تعدادکد کالانام کالا ردیف

2310368061پیچ و مهره 350*16 میلیمتر گالوانیزه 1

2620122001کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشارضعیف 2

2210009035بست کمربندی پلاستیکی کابلهای تک رشته 3

2620120125کلمپ ارتباط آلومینیومی کابل خودنگهدار به کابل خودنگهدار فشارضعیف کاوردار 4

2620005101کلمپ انشعاب کابل خودنگهدار 16 الی 70 فشارضعیف 5

نوع ارایش: انتهایی بدون انشعاب (کابل خودنگهدار فشارضعیف)

تعدادکد کالانام کالا ردیف

2620122001کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشارضعیف 1

2310368061پیچ و مهره 350*16 میلیمتر گالوانیزه 2

2620005101کلمپ انشعاب کابل خودنگهدار 16 الی 70 فشارضعیف 3

2140062116درپوش كابل خودنگهدار 4

2210009035بست کمربندی پلاستیکی کابلهای تک رشته 5



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۴۳ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

نوع ارایش: کشش (کابل خودنگهدار فشارضعیف)

تعدادکد کالانام کالا ردیف

2310325102پیچ و مهره دم خوکی 14*300 1

2620122002کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشارضعیف 2

2210009035بست کمربندی پلاستیکی کابلهای تک رشته 3

نوع ارایش: نصب تابلو بر روی سکوی بتون پیش ساخته فشارضعیف

تعدادکد کالانام کالا ردیف

2310347064پیچ و مهره 60*12 میلیمتر گالوانیزه 1

2610074001سکوی بتنی پیشساخته  (تابلو فشارضعیف) 2

نوع ارایش: عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)

تعدادکد کالانام کالا ردیف

2310325101پیچ و مهره دم خوکی 14*300 1

2620006001کلمپ آویز کابل خودنگهدار فشارضعیف 2

2210009032بست کمربندی پلاستیکی کابلهای تک رشته 3

نوع ارایش: 1DTC1.5 - تک مداره مثلث عبوری دوبل با کنسول افق 1.5متری (سیم روکشدار)

تعدادکد کالانام کالا ردیف

2310214006پیچ و مهره 450*16 میلیمتر گالوانیزه دو سر رزوه 1

2310347064پیچ و مهره 60*12 میلیمتر گالوانیزه 2

1210011012کنسول افقی 1.5 متری (گالوانیزه گرم از نبشی نمره (7 3

2610161094تسمه حائل كنسول گالوانیزه گرم  800*50*5 4

3000876012ناودانی راس تیر مخصوص مقرههای سیلیکونرابر 5

7210033006مقره سوزنی سیلیکونرابر 6

2401315213باندینگ مقره سیلیکونی (35-150) سیم روکشدار 20 کیلوولت جهت هر فاز (2 عدد) 7

315KVA نوع ارایش: پست هوایی دو پایه

تعدادکد کالانام کالا ردیف

7410037101کاور کات اوت فیوز 1

2310368064پیچ و مهره 350*16 میلیمتر گالوانیزه 2

3600156013کانکتور ارتباط خط (کابل به کابل) با کاور کانکتور BO75 سیم روکشدار 20 کیلوولت 3



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۴۴ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

تعدادکد کالانام کالا ردیف

6830007015کابل مسی پروتودور 50*1 فشارضعیف 4

2310372038پیچ و مهره 450*16 میلیمتر گالوانیزه 5

68301701614سیم آلومینیوم روکشدار مینک مقطع 73 بیست کیلوولت 6

7410024973کاور عایق بوشینگ تی.بی.ام.تی سایز 100/40 (20 کیلوولت) 7

6740047053کات اوت فیوز پلیمری تک فاز بدون المان 20 کیلوولت 8

2310372098پیچ و مهره 500*16 میلیمتر گالوانیزه 9

4100003063لوله پلیاتیلن فشارقوی به قطر 63 میلیمتر 10

ارتباط ترانس هوایی به شبکه 20 کیلوولت به صورت خط گرم بستن ارتباط از کات اوت به برقگیر و ارتباط به شبکه و کاورینگ

بوشینگ و برقگیرها (هر سه فاز)
1000002121 11

6710015083فیوز سیمی 20 کیلوولت 10 آمپری 12

4100003089لوله پلیاتیلن فشارقوی به قطر 90 میلیمتر 13

6910004059كابلشوی پرسی آلومینیوم نمره 70 14

2210009015بست گالوانیزه لوله از تسمه 5*30*300 15

7300001923برقگیر 20 کیلوولت جهت یک فاز 10 کیلوآمپر با قطعکننده (دیسکانکتور) 16

7410024993کاور عایق برقگیر تی.بی.ام.تی سایز 75/30 (20 کیلولت) 17

1710119021سکوی کامل ترانس با گالوانیزه گرم جهت ترانس 315 و بالاتر 18

2310371024پیچ و مهره 300*16 میلیمتر گالوانیزه 19

1210008072کنسول افقی 3 متری (گالوانیزه گرم از نبشی نمره (7 20

6910042016كابلشوی پرسی مسی  نمره 50 21

69100280214کابلشوی پرسی فول بیمتال  نمره 185 22

68301610077کابل آلومینیومی پروتودور 185*1 فشارضعیف 23

2610061971اتریه (ابعاد تسمه 5*40 میلیمتر گالوانیزه) 24

نوع ارایش: انتهایی بر روی پایه فشارمتوسط بدون انشعاب (کابل خودنگهدارفشارضعیف)

تعدادکد کالانام کالا ردیف

2310368061پیچ و مهره 350*16 میلیمتر گالوانیزه 1

2140062116درپوش كابل خودنگهدار 2

2310325121پیچ و مهره دمخوکی 16*350 3

2620122001کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشارضعیف 4

2620005101کلمپ انشعاب کابل خودنگهدار 16 الی 70 فشارضعیف 5

1210006004تجهیزات ساختهشده از آهنآلات با گالوانیزه گرم جهت استفاده برای خطوط هوایی 6

2210009035بست کمربندی پلاستیکی کابلهای تک رشته 7



دفترچه محاسبات و طراح شبکه توزیع

عنوان: کاهش بار پست هوایی 2659 با احداث پست هوایی 315 کاوآ واقع

:y و x: 556556 در ورامین - شهرک فجر - روبروی مسجد به مختصات

3914346
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت سیماب تشخیص

صفحه : ۴۵ -- تصویب شده

زمان ایجاد گزارش:

18/02/1403 11:09:39 ق.ظ

محاسبات الکتریک

محاسبات میکانیک

محاسبات پست

















 S-03290شماره درخواست:   S02205805 شماره طرح:

 :اختصاصی  توضیحات

 شرح ردیف

 -کااآ  آاعاد در آرانا ن  315با احداث پست هوایی  2659اهش بار پست هوایی جهت  طرح این  .1

نادرک باه شاماره  رآبرآی نسجد -شهرک فجر  -آران ن  درس به رآبرآی نسجد  -شهرک فجر 

S02205805   ته ه شده است. 01/11/1402در تاریخ  

UTM: 557362 , 3912953 
  :لیذپست هوایی به شرح  دستگاه احداث یک  .2

 به شرح زیر: 315KVA با عدرت کم تلفاتسه فاز  نصب یک دستگاه ترانس

 های پایه رآی بر پایه دآبصورت  ترانس P:1208  آP:0906 نصب گردد. پ شنهادی 

  630تابلو توزید فشار ضع ف   دستگاه یکنصبA نطابق باا دساتورامعم  آ نصب  ترانس زیر

 .نی باشد شرکت توزید استان تهران

  (185*1)+[ (185*1)2] 3 نوع تابلواز به ترانس ارتباط کاب ALبایساتی نای آ باشادنی 

 .گردد نصب آرآدی کل د به تابلو پای ن از آ شده گذاری مومه آ نناسب بصورت

  س ستم ارت نگ امکتریکی آ حفاظتی پست های هوایی به رآشTYPE B  بصورت چهارن له

 .نطابق طرح نصب گردد PDE4(1.5)آ   EDE 4(1.5)نتری پارام   1.5

  اصله پایه ی 1 احداث تعدادP0906 . نطابق طرح پ شنهادی 

  احداث شبکه فشار متوسط هوایی :  .3

باه طاو   (73*3) با نقطادن نک   مونن وم فولاد شبکه فشار نتوسط هوایی از جنس احداث -

  . P6تا P1 نتر حد فاص  پایه های  61

 نطابق طرح پ شنهادی . P1208اصله پایه ی 2 احداث تعداد  -

 نطابق طرح پ شنهادی . P1206اصله پایه ی 2 احداث تعداد  -

اتصا  شبکه رآکشادار باه سا م  درنح     P6,P2بر رآی پایه های  جرعه گ ر سری 2نصب  -

 نطابق با طرح پ شنهادی .مخت 

 نطابق با طرح پ شنهادی .  P6,P2پایه های عدد ارت نوعت بر رآی  6نصب  -

 :احداث شبکه فشار ضعیف هوایی  .4

  احااداث شاابکه فشارضااع ف هااوایی از جاانس کاباا  خااود نگهاادار بااا سااط  نقطااد

(3*70+70+25+25)AL  حدفاص  پایاه هاای  بصورت تک نداره نتر 424به نتراژ جمعا

P3 تا P12    آP7  تاP10   آP7  تاP17   حدفاص  پایه های  آ بصورت سه ندارهP5 تاا 

P4    آP3  تاP11  حدفاصا  پایاه هاای  آ بصورت چهار نادارهP4 تاا P3   نطاابق طارح

  پ شنهادی.

 نطابق طرح پ شنهادی . P0906 گرد اصله پایه ی3 احداث تعداد  -

 نطابق طرح پ شنهادی . P0904 گرد اصله پایه ی 3احداث تعداد  -

  آاتی 30دستگاه چراغ  9نصب تعدادLED   نطابق با ها بر رآی پایه نتری  1به همراه بازآی

 طرح پ شنهادی . 



 S-03290شماره درخواست:   S02205805 شماره طرح:

  ساااااانت متری بااااار رآی پایاااااه  150درجاااااه  90عااااادد جلاااااوبر  19نصاااااب

P5,P4,P3,P,P2,P7,P8,P9,P10,P13,P14,P15,P16,P17   نطاااابق باااا طااارح

 .پ شنهادی

  نتاری پاراما   1.5احداث یک دستگاه س ستم ارت ناگ امکتریکای بصاورت دآ ن لاهEDE 

 .نطابق طرح پ شنهادی نصب گردد P17بر رآی پایه   (1.5)2

  احداث شبکه فشار ضعیف زمینی:  .5

نتار آ  (14)2)جهت سر خط فشار ضاع ف  بطاو   AL  2(3*95+50)کاب  کشی با کاب  -

نتر حدفاص  تابلو ترانس نوجود با کد  (14))جهت تغذیه رآشنایی  بطو   AL(16*4)کاب  

 نطابق با طرح پ شنهادی . P7تا پایه   2659

نتار آ  (14)3)جهت سر خط فشار ضاع ف  بطاو   AL  3(3*95+50)کاب  کشی با کاب  -

 315KVAنتر حدفاص  تابلو ترانس  (14))جهت تغذیه رآشنایی  بطو   AL(16*4)کاب  

  نطابق با طرح پ شنهادی . P5پ شنهادی تا پایه 

نتر آ کابا   (30))جهت سر خط فشار ضع ف  بطو   AL  (3*95+50)کاب  کشی با کاب  -

(2*16)AL   315نتار حدفاصا  تاابلو تارانس  (30))جهت تغذیه رآشنایی  بطاوKVA 

 نطابق با طرح پ شنهادی . P4پ شنهادی تا پایه 

 : برکناری شبکه فشار ضعیف زمینی  .6

 P11پایاه از رآی حدفاص  تابلو ترانس  AL(16*4) آ  AL  2(3*120+70)برکناری کاب   -

 نتر نطابق با طرح برکناری. (10)2بطو  

 

 توضیحات عمومی :

 شرح ردیف

ک لوآمت آدستورامعم  هاا آ ابغی اه هاای  20رعایت کل ه اصو  ایمنی آ استاندارد آ حریم شبکه   .1

 ، EN –NE –293 ، QH-QP-01 ، 91/26682 ، 95/99248جاااری بااه شااماره هااای 

شرکت توزید ن رآی برق استان تهاران  24276/93 ، 51141/88 ، 104110/95 ، 94/79643

 امزانی است.

 .گ رد انجام عرچکنرکز طراحی هماهنگی  با ن بایستی درطرح هرتغ  ری  .2

 اخذ استعغم آ رعایت حریم به عهده نجری طرح نی باشد .  .3

 تمانی تجه زات نورد ن از جهت اجرا نی بایست  دارای تای دیه توان ر آ شرکت توزید استان باشد.  .4

 












